77/2021. (V1. 10.)

POLGARMESTERI HATAROZAT

Kistujszallas Varos Polgarmestere a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapesolodo egyes torvények
modositasarol szolo 2011, évi CXXVIIL térvény (a tovabbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében
meghatarozott hataskérében eljarva — a Képviselo-testiilet véleményének kikérésével — a Kovetkezd
dontést hozza:

Kumania Gyogy- és Strandfiird6 Kft. lizemeltetési szabalyzatat a hatarozat melléklete szerint —
cgyscges szerkezetben - elfogadja.

Végrehajtasért felelos: Dr. Pénzes Timea jegvzo
Hatarido: 2021. janius 15.
Hivatali felelés: Dr. Szél Andras aljegyz6

Kisajszallas, 2021. janius 10.
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1. A FURDO UZEMELTETESE
1.1. A fiird6 tulajdoni és iizemeltetési viszonyai

A flirdd tulajdonosa: Kistjszallas Varos Onkorményzata
5310 Kisujszallas, Szabadsag tér 1.

Uzemeltetd szervezete: KUMAI}IIA 'GY”(')GYFURD,O KORLATOLT
FELELOSSEGU TARSASAG
5310 Kisujszallas, Rakoczi utca 8-12.

Felelds lizemeltetdje: Kecze Matyas ligyvezetd
5310 Kisujszallas, Rakoczi utca 8-12.
1.2 A fiird6 fobb adatai

1.2.1 Teriileti adatok

A gyogyfiirdd Kisujszallas varos beltertiletén, helyezkedik el, a HRSZ 41
helyrajzi szamu teriileteken.
A fiirdé sszes teriiletének kiterjedése 35.000 m?.

1.2.2 Egy¢éb adatok

Vizjogi fennmaradasi engedély szama: 36600/188-6/20154lt.

Engedély lejarati ideje: 2025. janius 30.

A komplexum barnamezds fejlesztés, a régi strandfiirdé 1967. évben nyitott, az
elmult évtizedek alatt szamos fejlesztés tortent.

Py Pizn

1.2.3. A fiirdolétesitmények adatai:

1.2.4. Gyogyfiirdo:

. - . Felszin = Térfogat
Medence megnevezése: Uzemmod: &

[m?] [m?]

Belteri pezsgd medence Sziiré-forgatott 13 12

Beltéri strand medence Sziiré- forgatott 305 350

Beltéri gyermek medence  Sziiré-forgatott 22 8
s 3
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Beltéri élmény medence Tolté-iirito 80 105
Beltéri meriilo medence Tolto-iirité 32 4,8
Beltéri termdl Tolto-irita 200 153
Beltéri sulyfiirdd Tolto-iritd 4.5 7.2

Osszesen: 627,7 640

1.2.5. Kiiltéri strand:

Felszin  Térfogat

Medence megnevezése: Uzemmod: N
- [m?] [m]
Uszémedence Sziiré-forgatott 600 1000
Gyermek medence Sziird- forgatott 70 35
Kiilteri meriilo Tolto-tiritoé 1,03 i€,.5
| Kiiltéri termal Tolto-iirito 130 124
Osszesen 801,3 1160,5
A fiird6 dsszes medencéinek vizfeliilete és térfogata: 931,3 m? 1800 m?

2. A fiird6 iizemvitele és technologiai
2.1 Vizi kézmiivek adatai

2.2 Koziizemi ivoviz halozatrol bekotés

A fiirdé a TRV Zrt. altal lizemeltetett kisujszallasi koziizemi ivoviz halozatra, a
[1léssy utca S sz. alatti helyen kotott ra:

» A llléssy u. feloli gerincvezetékrol DN 110 mm-es rakotés

2.2.1 Koziizemi szennyviz halozatra és a Csonakazo tora valo rakotés

Szennyviz és Csonakazo to csatornara valo rakotési pontok:

N

» Rakotés a Rakoczi utca feldli gravitacios szennyvizesatornara




KUMANIA GYOGYFURDO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
5310 Kisujszallas. Rakoczi utca 8-12,

Filird6 kommunalis és medenceviz. DN 160 mm rakotés.
» Rakotés a Csonakazo tora
1. Csapadékviz — DN 250 mm
2. Termalmedencék és kutak talfolyo és iiritd vize — DN 315mm

3. Kiiltéri gyermekmedence labmoso talfolyo és iirito, valamint
csapadékviz — DN 200 mm

2.2.2 Sajat vizbazis

A flirdében tizemeld kutak vizfoldtani napldja kitdokumentacidi az lizemeltetd
tervtaraban dokumentdalva elhelyezésre kertiltek.

2.2.3 Héviz kutak

B-110 jelii hévizkut

Kutkataszteri szama: B-110
EOV koordinatai: y =779,43 km
x =209,96 km
Talpmélység: 758 m
A létesités éve 2001.
Viztipus: mindsitett gydgy héviz
Beépitett szivattyu: pozitiv kit
Vizhozam: 1600 1/min; 96m3/h
Vizhofok a katfejnél: 48,2 °C

B-113 jelii héviz kut

Kutkataszteri szama: B-113
EOV koordinatai: y = 779,47 km

x =209,99 km
Talpmélység: 1051 m
A létesités éve 2011.
Viztipus: gyogyhéviz
Beépitett szivattyu: Grundfos SP 46 — 4
Vizhozam: 800 1/min 48 m3/h
Vizhotok a kutfejnél: 62 °C

-5-
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2.2.3.1 Hidegvizes kut

B-112 jeli kut

Kutkataszteri szama: B-112
EOV koordinatai: y = 778,42 km
x = 209,94 km
Viztipus: rétegviz, I1. osztaly
Talpmélység: 329 m
A létesités éve 2009
Beépitett szivattyu: WILO TWI 06.30
Kitermelhet6 vizmennyiség: 600 1/min; 36 m*/h

B-114 jelii kuat

Kutkataszteri szama: B-114
EOV koordinatai: y= 209, 96 km
X = 779, 43km
Viztipus: rétegviz, 11. osztaly
Talpmélység: 80 m
A létesités éve 2015
Beépitett szivattyu: SUBLINE S6br48-5
Kitermelheto vizmennyiség: 600 1/min; 36 m’/h

2.3 Viztermeléssel érintett kutak

2.3.1 Gaztalanitas

2.3.2 A hévizkutak gaztalanitasa

2.3.2.1 B-110 jelii gyégyhévizkit

A kut nyugalmi vizszintje pozitiv 22 m a kutfejtol.
A kat vizét a jelentds metantartalma miatt gaztalanitani kell.

A viz gaztalanitasat az ALTEO-Hidrogaz Kft. végzi energiahordozoé kinyerése és
villamosenergia termelése c€ljabol kiilsos vallalkozasban.
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2.3.2.2 B-113 jelii hévizkit

A kut nyugalmi vizszintje negativ, -1,57 m a kutfejtol.
A kut vizét a jelentds metantartalma miatt gaztalanitani kell.

A kutfej kiszelloztetett, a szell6z6csé magassaga a kut nyugalmi vizszintjét
meghaladja.

A héviz gaztalanitasara a katfej mellett egy 2 m atmér6jii, 3 m magas, allo, henger
alaku kiszelloztetett tartaly szolgal, amelynek vizszintje egyben a kut termelését is
vezerli.

A géztalanitd toronyban a szétporlasztott gyogyhéviz lefelé hullva kiszell6zik. A
tartdlybol a gdaztalanitott vizet rafolyasos lizemi, fordulatszam szabalyozott
szivattyltelep a medencet6ltd cséhalozatba, a szivattyik iizemét a haldzati
nyomas fokozatmentesen szabalyozza.

A szivattyutelep gépe: 1 db GRUNDFOS tip. Cr 20-3

A kut termelése buvarszivattys, a szivattyG inditasa és leéllitasa
frekvenciavaltoval szabalyozott.

2.3.4 A hidegviz termelésnél alkalmazott vizkezelés

A hidegviz termelésben vizkezelést nem alkalmazunk, a kutak vize kezeletleniil
keriil felhasznalasra. A kit mindsége nem halozati viz.

Felhasznalasa:
e [ocsolas
e Technolégiai viz
o Hitotorony {izemeltetés
e Kiiltéri jarofeliiletek, burkolat tisztitasa

B-112 hidegvizes kut

A hidegvizes kut vizkémia és bakterioldgiai vizsgalata idoszakos.
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B-114 hidegvizes kut
A hidegvizes kut tartalék

2.4 A fiirdoszolgaltatasi létesitmények és az alkalmazott technologiak

2.4.1. A nyitva tartas és altalanos szabalyai

A fiird6 nyitvatartasi rendjét a Tulajdonos jovahagyasat kdvetoen a mindenkori
ligyvezetd igazgatd hatdrozza meg. A mindenkor érvényben lévé nyitvatartasi
rendet a vendégek részére jol lathato helyen ki kell fliggeszteni. A nyitva tartas
idotartamat a piaci igényeknek megfelelden valtoztatni lehet, de a mindenkor
figyelembe kell venni a medencék terhelhetdségének hatarait, és a takaritasok,
karbantartasok sziikséges idotartamat, a Munkavallalok torvényes munkaido
keretét, és a pihenoidoket.

A pénztarak zarasa a jegykiadas befejezésére, a flirdo zdrasa elott 1 oraval kertil
sor. Az érvényes jeggyel, bérlettel rendelkezdk a pénztarzarast kovetéen még 15
percig a flirdobe beléphetnek, de szamukra is kotelezd a zarodra betartasa.

A firdében a zarorat megelézoen 'z oraval lehet felkérni a vendégeket a
medencék, medenceterek elhagyasara.

A fiirdétizem eseti, rendkiviili nyitvatartasi rendjét a flirdé lizemeltetési/miiszaki
vezetdje, és az ugyvezetd sajat hataskorben, az aldbbi indokok alapjan
valtoztathatja meg:

e az lizemet érintd, rendeltetésszerli hasznalatot gatlo, miiszaki feltétel hianya /pl.
aramsziinet, vizellatasi gondok, stb./

e halaszthatatlan, balesetveszélyt elharitdo miiszaki és egyéb munkak,

e kozegészségiigyi szempontbol /pl. rendkiviili  vizszennyezddés/ elrendelt
tuzemsziinet.

e strandfiirdok esetében a kedvezoétlen idojaras miatti tizemidoé korlatozas.

Ezen tizemkorlatozasokat a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal
Karcagi Jarasi Hivatal Jarasi Népegészségiigyi Osztaly felé jelenteni kell és ezek
tényét az eseménynaploban régziteni.
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Hosszabb idore tervezett lizemsziinet csak a Tulajdonos engedélyével lehet
elrendelni, errdl a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal

Karcagi Jarasi Hivatal Jarasi Népegészségiigyi Osztaly a vendégeket a helyi
Médiumokon, illetve a pénztaraknal kifliggesztett plakatokon keresztiil
tajékoztatni kell.

2.4.2. A fiirdolétesitmények

A fiirdében tobb, egymastol elkiilonithetd flirdorészleg tizemel:

» A furdévendégek beléptetése, a Rakoczi u. 8-12 feldl az flirddépiilet
bejaratanal beléptetd rendszer alkalmazasaval torténik.

Fedett flirdolétesitmények:

Elmény medence — Gyalpar
Strand medence — Hattyas
Pezsg6 medence — Turgony
Gyermekmedence — Csivag
Termal medence — Szejko
Szauna Vilag medencéje
» Szauna vilag meriil6 medence
* Szauna vilag kiiltéri medence
Kadas Kezelo részleg medencéje
* Sulyfiirdéo medence

VVVVVY

Y

Strand flirdolétesitmények

» Uszoémedence — Tarjan
» Gyermek medence — Mirho
» Termal medence - Marjalaka

2.4.3. Gyogyaszat- Gyogyszolgaltatisok

Nyitva tartas: 06.00-19.00 oraig.
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Fizikoterdpia:
Fizikoterapia:
Elektroterapias kezel6 7db helyiség
Dinamikus aram 5 db
Ultrahang 5 db
TENS 5 db
Interferencia 1 db
Szelektiv ingerdram 1 db
lontophorézis 1 db
Mélyoszcillalo 1 db
Rovidhullam 1 db
Magneskarika 3db + 1 teljes testes "terito"
Balneoterapia:
Gyogyvizes gyogymedenceflirdd — a fiird6 a Termal medencében igénybe veheto
(csak reggel 7-t0l veheto igénybe)
Gyogymasszazs (5 db kezel6helyen)
Viz alatti vizsugarmasszazs (1 db kaddal + 2 db galvankad)
[szappakolas (4 db kezelohelyen)
Szénsav kezelés (1 db szaraz szénsavkaddal)
Sulyfiirdé (3 allasta kezelohelyen)
Viz alatti gyogytorna (egyidejtleg 10 o ellatasa mellett)
4 rekeszes galvan kezelo 2 db (2kéz+214b)
Kombinalt kadas kezel6 2 db
Caracalla kad 1 db

2.4.4. Wellness szolgaltatasok
Nyitva tartds: a flirdé nyitva tartdsa alatt
Masszazs kiilonlegességek:

20 perces palinkas masszirozas

50 perces palinkds masszirozas

20 perces frissito masszirozas

50 perces frissitd masszirozas

20 perces mézes masszirozas

50 perces mézes masszirozas

20 perces aromaterapias masszirozas
50 perces aromaterapids masszirozas
20 perces relaxalo masszirozas

50 perces relaxald masszirozas

20 perces menedzser masszirozas
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20 perces csokoladés masszirozas
50 perces csokoladés masszirozas
20 perces talpmasszazs

Vendéglato egységek (nyitva tartas: firdo nyitvatartasi idejében)

Hotel Etterem — flirdévendégek a kerthelyiségben vehetik igénybe
Beltéri biifé
Strand biifé

2.4.5. A fiirdoépiilet és létesitményei nyitva tartasa:
Minden nap 08.00-20.00 6raig

Fobejarati elécsarnok a pénztarral és lizlethelyiségekkel

| mozgaskorlatozott 61t6z06

220 db atoltézo rendszerl szekrényes 61t6z6

No61 és férfi tusolokkal (4-4 db), WC blokkal (4-2 db + 2 pissoir),
mosdokkal (3-3 db)

Személyzeti 61t6z0, a személyzet higiénés helyiségeivel. N6i: 2 zuhanyozo,
2 WC. Férfi 2 zuhanyozo, | WC + 1 pissoir-

» Takarito szertar.

VVYVV

A\

Kiilso fiirdolétesitmények

Uzemel szezonalisan: (méjus 1-szeptember 30)

Usz6 medence

Gyermekmedence

Nyari 61t6z0:

Férti 61t6z6: 3 db WC + 3 db pissoir
Noi 61t6z6: 7 WC + 3 db zuhanyozo

A fiirdémedencék bejaratanal labmosok és zuhanyzok szolgaljak a medencékbe
valo bejutds elotti higiénias eldirasok betartasat.

Medencéket ellaté zuhanyzok kiilso: 9 db
Nyari 61t6z6: 3db
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Beltéri medencetéri zuhanyozo: 9 db
Szauna vilag: 2db
Kadas kezelo: 1 db
Osszes zuhanyozé szam: 24 db

3. A fiirdomedencék vizkezelésénél alkalmazott technologiak
3.1 A viz-visszaforgatisos medenceviz kezelés elve

A viz-visszaforgatasos medenceviz-kezelési technologia rendszere és elemei a
kovetkezok:

» A flirddmedence:
- A burkolat mindségénél a tisztithatdsag, szilardsag, és természetesen
simanak kell lenni. Ez a fenék és jarofeliileti burkolatoknal nem
eredményezheti a csuszasmentesség elhanyagolasat.
- Fontos a medence hidraulikai kialakitasanal, hogy a medence vizterének
minden részében a viztomeg egyenletesen cserél6djon €s keriiljon a
tisztitoberendezésbe, hogy a pango vizes zugok vizmindség-romlasa ne
kovetkezhessen be, az un. holttérmentes aramlast biztositani kell.
- A medence viztiikre feszitett legyen, hogy a feliszo6 szennyezés a
vizfeliiletrol folyamatosan eltdvozzon a medencébdl.
- A tisztitott viz visszavezetése a medencébe a fenék- €s oldalbefuvok
egyenletes elhelyezésével biztositsa a viztomeg egyenletes mozgatésat,
hogy a hidraulikai kévetelmények betarthatéak legyenek.

» A hajfog6 durvasziirok:
A korvalyuba talbukott, vagy a felszin alol elszivott vizbdl a szalfogdban
valamennyi darabos, vagy szalas szennyezbanyagot ki kell szlirni. A
szalfogok tisztitasat lizemzaras utan naponta el kell végezni, az azokban
fennakadt szennyez6anyagok nem maradhatnak a rendszerben.

\%

A kiegyenlit6 tarolok:

Funkcioja, hogy a technoldgiai rendszerben a viztomeg barmilyen
rendeltetésszer(i hasznélattal kapcsolatos okbol tdrténd valtozéasa esetén a
medence feszitett viztiikre dllando maradjon és a medencében a vizmozgas,
a frissviz-bevitel és a feliileti hasznaltviz-elvétel folyamata allando
maradjon. A medence hidraulikai funkcidja ne szakadjon meg. A
kiegyenlito tarolok tisztitasa a medencék teljes vizcseréjének alkalmaval
torténik, a kozbiilso ellendrzésiiket funkcionalis szempontbdl naponta el
kell végezni.
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» A vizforgat6 szivattyuk:
Funkcidja a vizaramlas biztositasa. A kiegyenlitd tarolokbdl, vagy a
medencebdl kdzvetleniil szivo, rafolyasos izemmel mikddo szivattyuk
nyomjak at a szliron, és az egyéb technologiai elemeken a vizet, hogy az
megtisztitva, fertétlenitd szerrel ellatva visszajusson a flirdémedenceébe.

» Pelyhesités:
A pelyhesitést vegyszeradagolassal kell biztositani. Funkcioja, hogy a
vegyszeroldat elektrokémiai folyamat soran a flirdovizben 1évo oldott, vagy
kolloidalis szennyezdanyagokat olyan szilard pelyhekké allitsa 6ssze, hogy
azok a szlrés fizikai folyamataban a sziirétéltet kvarchomokjan kisz{irhetd
allapotba kertiljenek.

» Sziirok:
A szlrés fizikai folyamat, 0.2-0,4 mm szemcseatmérdji kvarchomok
tolteten aramoltatja keresztiil, fliggdleges iranyban, lefelé a szennyezett
furdévizet. A szilard szennyezés és a kipelyhesitett szennyezés egyarant
elakad a sziir6toltet feliiletén, ill. a szlir6toltet belsejében.
Az alkalmazott sz{irok zart, nyomas alatti nagy sziirési sebességli
sziirotartalyok, kvarchomok szlirétoltettel
A szlr6 kimertilését, eltomodését a ndvekvo mennyiségl kiszilirt
szennyezés a szUrdtolteten ataramlo viz nyomasveszteségének
megnovekedésével jelzi. Ezt a jelenséget a szlro elé €s utana beszerelt
viznyomasmérokkel észlelik.
A kezelési utasitasokban megadott sziiroellenallas elérése esetén a sziirét
ellenaramu vizzel ki kell mosni, vissza kell 6bliteni. A szlird
visszadblitésénél olyan ellenaramu vizsebességet kell alkalmazni, hogy az
egész szlrotoltet egyenletesen fluid allapotba keriiljon, azaz minden
homokszemcse lebegjen az alulrdl felfelé aramlo vizben. Vigyazni kell
arra, hogy a legkisebb atmérdji sztiréhomok szemcséknek sem szabad a
tulfolyoig emelkedni, mert annal a sebességnél mar a sziirbanyag is tavozik
a szlrotartalybol, a szennyezdanyagokkal egyiitt. A teljes fluidizacio
elérése utdn a visszamosatast mintegy 10 percig kell végezni, majd a
mosoviz mennyiségének lasst cskkentésével a visszaoblitést le kell
allitani. Ezt kdvetden a szlirdé Gjbol hasznalhato.
A sziirotoltetek ellendrzését a teljes vizeserék alkalmaval minden esetben el
kell végezni.

» A pH szabalyozasa:
A fertétlenités hatékonysaga altalaban a semleges pH értéke kdzelében
optimalis. Savas eltolodas esetén lagos, mig lugos eltolodas esetén savas
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anyaggal kell a pH értéket helyrehozni. A fiirdémedencék
visszaforgatasandl altalaban a lugos eltolodas a jellemzd, igy a pH
szabalyozast savval (lasd: medencék technologiai ismertetésénél) kell
végrehajtani. A vegyszeradagolast automatikus adagolo berendezések
végzik, a folyamatos mérést végzo méroszondak altal érzékelt jelek
alapjan.

» A fertétlenités folyamata:
A furdémedenceék vizében a vonatkozo jogszabalyi és miiszaki eldirasok
szerinti toménységben kell lennie aktiv fertétlenitod szernek, hogy a
vendégek kozvetitésével, vagy egyéb okbol a flirdovizbe keriilt fert6zo
anyagot, még miel6tt az szaporodasnak indulna, vagy a fiirdovendégeket
megfert6zné, elpusztitsa, kifertotlenitse.
A medencébe visszatéro vizet tehat olyan mennyiségi fertotlenitoszerrel
kell ellatni, hogy a medence teljes térfogataban a fertotlenitoszer
koncentracio megfeleld legyen. Ennek mérését folyamatosan mérészondak
vegzik és vezérlik az automata adagolokat.

» Frissviz potlas:
A medence vizforgatott rendszerébe, mint reaktorba, tehat kétféle anyag jut
be €s egyféle anyag tavozik, mikézben a bent 1évo, a forgatasban résztvevo
viztomegnek allandé mindséglinek kell maradnia.
A kétféle anyag amely a rendszerbe bekertil, a szennyezés és a vizkezeld
vegyszerek. A szlrd csak azokat az anyagokat tudja eltavolitani, amelyeket
a rendszer fizikailag kiszlrhetd allapotba tud hozni. A rendszerbe bejuto
anyagokbol atalakult anyagok, amelyek a technoldgiai rendszer teljes
folyamataban mindvégig oldatban maradnak, egyre nagyobb toménységben
vannak jelen. Ezt a betoményedést a tiszta, frissviz beadagolassal kell
megakadalyozni. A rendszerbdl tehat vizet kell elvenni, és tiszta alapvizzel
kell a kivett vizmennyiséget potolni, hogy a karos sok a kritikus
toménységet ne tudjak elérni.
A medence rendszerébe beadott frissviz mennyiségét vizmérokkel kell
mérni €s az iizemi napldban naponta régziteni.

A vizkivétel térténik:
e avendégek testén kihordva
e parolgassal
a szlrok oblitésére elhasznalva
sziikség esetén a kiegyenlitd tarolo talfolydjan elvezetve

» Labmosok:
A visszaforgatd rendszernek nem részei, de a medencébe a vendégek csak a

s ik o
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labmosodkba valo belépés utan, igy a labukon 1€vo szennyezés lemosasaval
mehetnek be. A labmosok t6ltését fertdtlenitdszer tartalmu vizzel kell
veégezni, igy a visszaforgatott medencék esetében a medencébdl, gravitacios
atvezetéssel lehet toltésiiket megoldani. A labmosoba a térfogatanak
megfeleld vizmennyiség kétszeresét kell éranként biztositani.

3.2. A fertétlenito és vizkezelo eljaras altalanos ismertetése

A fiurdoben alkalmazott veszélyes vegyi anyagok, ill. vizkezeld szerek
felhasznaldsa, az azokban bekdvetkezett valtozasok az ANTSZ helyi intézete felé
bejelentésre keriiltek a biztonsagi adatlapok benyujtasaval.

A fiirdében veszélyes hulladék jelen idében nem keletkezik, a vizkezel6é szerek
gongyolegei a beszallitohoz keriilnek visszaszarmaztatasra.

Alkalmazott vizkezelo szerek:

Natrium Hipoklorit H-lag 150 mg/l — vizfert6tlenito folyadék
Pelyhesitoszer, folyadék

Algagatlo folyadék

Kénsav — H,SO4 — pH érték csokkentd vegyszer

1. Elokészités
A vegyszereket gyari csomagolasban az udvaron a nyari 6lt6zobol kialakitott
vegyszerraktarban taroljuk. Szallitas kézikocsin torténik.

2. Adagolas modja

A szer adagolasa kozvetleniil a széllitasra is hasznélt gongyolegbdl torténik. A
fertétlenito szert €s a pH- szabdlyozo szert automata adagolo berendezés adagolja.
A pelyhesitd ¢s algagatld vegyszert kézi adagolassal adagoljuk. kozvetleniil a
kiegyenlito tartalyba.

3. Adagolas helye

Fertétlenité szer adagoldsa a vizforgatasi korben a szlrd elétt torténik.
Amennyiben nincs analizator vagy nem jelent a mérészonda jelében interferenciat
a Natrium Hipoklorit, akkor célszerli a szert a szivatty szivoagaba adagolni. Ha a
szabad aktiv klor mérésben a Natrium Hipoklorit interferenciat jelent, akkor a
mintaviz elvétele utdn a szivattyi nyomo agaba adagolunk.

3.3. A fiirdomedencék iizemi és technologiai paraméterei:
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Tarjian medence:
Idény jellegli lizemeltetés: tizemnap 153 nap/ év
Rendeltetése: feszitett viztiikri tszémedence
A medence izemmodja: szlir6- forgatott
Vizbazisa: forgatott iizemben a varosi koziizemi
vizm(i hontartasra a B-110 hévizkut
Vizfeliilete: 600 m?
Medence térfogata: 1000 m*
Vizmélység: 1,35-1.95m
Vizhofok: 23-27C
Toltés — tirités gyakorisaga: evente kétszer
Beépitett forgatoszivattyu teljesitménye: Q=2x97 m’h, H=24m
Szlroberendezés: homoksziro
Beépitett szlirofeliilet: 7,06 m?
Egyszeri visszaforgatasi ciklus ideje: 1000 m* + (97*2)m*/h = 5,15 h
Maximalis sziirési sebesség: 194 m*/h = 7,06 m>= 25,5 m/h
Fajlagos terhelés: 0,2 f6/m?

Befogaddképessége:
Medence egyidejii terhelhetdsége:

NIl =f*A 600 m**0,2m*/f6=120 {6

Medence napi terhelhetosége:
(Napi haromszoros vendégcesere esetén 12 6ras lizemid6 mellett)

Nmax = 3* (120) =360 o

Vizszikséglete:

Feltoltés évente kétszer: 2000 m’/év
Napi minimalis vizpdtlas a medencetérfogat 5 %: 50 m¥/d

A vendéglétszamtol fliggden min. 0,03 m*/f6,

azaz, min.: 360 f6* 0,03 m?*/f6: 10,8 m*/d
LLabmosok:

A labmosok a varosi vizhalozat vizével vannak taplalva. A labmosodk vizterének
oranként kétszer kell cserélodnie. A labmosok vizének fertotlenitésére
automatikusan mukodo Klortablettas fertotlenito berendezést iizemeltetiink.
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A labmosok dsszes viztérfogata: 0,05 m?
Vizigény: 0,1 m%h * 12 h 1,2 m¥d
Vizkezelés:

Szilir6-forgatott

Natrium Hipoklorit fertotlenitoszerrel kezelt

Kénsav pH- (PH érték szabalyozassal

Pelyhesités kézi adagolassal.

Algagatlo szert alkalomszerlien alkalmazunk kézi adagolassal.

A vegyszer adagolas paramétereit a napi lizemeltetési naploban regisztraljuk.

A szlrén megtisztitott kezelt vizet a medence fenéklemezében elhelyezett
favokakon juttatjuk vissza a medencebe.
Mirho medence:

Idény jellegli izemeltetés: tizemnap 153 nap/ év

Rendeltetése: feszitett viztiikrli gyermekmedence

A medence izemmadja: szuro- forgatott

Vizbazisa: forgatott lizemben a varosi koziizemi
vizmii hontartasra a B-110 hévizkut

Vizfeliilete: 70 m?

Medence térfogata: 35 m?

Vizmélység: 0,5m

Vizhofok: 30-32C

Toltés — lirités gyakorisaga:

Beépitett forgatdszivatty teljesitménye:
Szlréberendezés:

Beépitett sztrofeliilet:

Egyszeri visszaforgatasi ciklus ideje:
Maximalis sziirési sebesség:
Kiegyenlito tarolo:

Fajlagos terhelés:

Befogaddképessége:
Medence egyidejli terhelhetosége:

Nl=f*A  70m?* 0,5 m*/f6 =35 6

LZEMELTETESI 87

évente kétszer

Q=2 x 53 m’/h, H=24m
homoksziird

7,06 m?

35m’ = (53*2)m*’h=0,33 h
106 m*’h+3 m?>= 35,3 m/h
2,54 m’

0,5 f6/m*
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Medence napi terhelhetdsége:
(Napi négyszeres vendégcsere esetén 12 oras lizemidd mellett)

Nmax = 4* (35) = 140 16

Vizsziikséglete:

Feltoltés évente kétszer: 70 m’/év
Napi minimalis vizpotlas a medencetérfogat 5 %: 1,75 m¥/d
A vendéglétszamtol fliggden min. 0,03 m*/f6,

azaz, min.: 140 f6* 0,03 m*/fo: 4,2 m’/d
Labmosok:

A labmosdk a varosi vizhdlézat vizével vannak taplalva. A labmosok vizterének
oranként kétszer kell cserélodnie. A labmosok vizének fertdtlenitésére
automatikusan mukodo Klortablettas fertotlenito berendezést iizemeltetiink.

A labmoso osszes viztérfogata: 0,1 m’
Vizigény: 0,2m’h*12h 2,4 m3/d
Vizkezelés:

Szlirg-forgatott

Natrium Hipoklorit fertétlenitoszerrel kezelt

Kénsav pH- (PH érték szabalyozassal

Pelyhesités kézi adagolassal.

Algagatlo szert alkalomszerlien alkalmazunk kézi adagolassal.

A vegyszer adagolas paramétereit a napi tizemeltetési naploban regisztraljuk.

A szlir6bn megtisztitott kezelt vizet a medence fenéklemezében elhelyezett
favokakon juttatjuk vissza a medencébe.

Turgony medence:

Allandé jellegii iizemeltetés: tizemnap 360 nap/ év
Rendeltetése: feszitett viztiikkrli pezsgé-élménymedence
A medence lizemmadja: szliro- forgatott
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Vizbazisa: forgatott lizemben a varosi koéziizemi

vizm{ hontartasra a B-110 hévizkut
Vizfeliilete: 12 m?
Medence térfogata: 13 m’
Vizmélység: I,L1m
Vizhofok: 32-34 C
Toltés — iirités gyakorisaga: évente kétszer
Beépitett forgatoszivattyl teljesitménye: Q=2x 57 m’/h, H= 24m
Szlroberendezés: homoksziiré
Beépitett sztrofeliilet: 2 m?
Egyszeri visszaforgatasi ciklus ideje: 13 m’+(57*2)m’*’h=0,12 h
Maximalis sziirési sebesség: 114 m*h+~2m?= 57 m/h
Kiegyenlit6 tarolo: 5m’
Fajlagos terhelés: 0,4 f6/m?

Befogaddoképessége:
Medence egyidejii terhelhetosége:

N1 =f*A 12m?>* 04 m¥f6=>5 o

Medence napi terhelhetdsége:
(Napi tizenkétszeres vendégesere esetén 12 oras lizemidd mellett)

Nmax = 12* (5) = 60 8

Vizsziikséglete:

Feltoltés évente kétszer: 26 m’/év
Napi minimalis vizpotlas a medencetérfogat 5 %: 0,65 m*/d
A vendéglétszamtol fliggden min. 0,03 m?/f6,

azaz, min.: 60 £f6* 0,03 m’/f6: 1,8 m¥/d
Labmosok:

A labmosok a varosi vizhalozat vizével vannak taplalva. A labmosok vizterének
oranként kétszer kell cserélodnie. A ldbmosok vizének fertotlenitésére
automatikusan mukodoé Klortablettas fertotlenitd berendezést lizemeltetiink.

A labmoso dsszes viztérfogata: 0,1 m?
Vizigény: 0,2m*h * 12 h 2.4 m’/d
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Vizkezelés:

Sziiro-forgatott

Natrium Hipoklorit fertotlenitoszerrel kezelt

Kénsav pH- (PH érték szabalyozassal

Pelyhesités kézi adagolassal.

Algagatlo szert alkalomszeriien alkalmazunk kézi adagolassal.

A vegyszer adagolas paramétereit a napi lizemeltetési naploban regisztraljuk.

A szlirbn megtisztitott kezelt vizet a medence fenéklemezében elhelyezett
fuvokakon juttatjuk vissza a medencébe.

Hattyas medence:

Allando jellegii iizemeltetés: tizemnap 360 nap/ év

Rendeltetése: feszitett viztiikr(i strandmedence

A medence lizemmodja: szliro- forgatott

Vizbazisa: forgatott lizemben a varosi koziizemi
vizmii hontartasra a B-110 hévizkuat

Vizfeliilete: 305 m?

Medence térfogata: 350 m?

Vizmélység: 1.0-1,4m

Vizhofok: 29-31 C

Toltés — trités gyakorisaga: évente kétszer

Beépitett forgatoszivattyu teljesitménye: Q=2x97 m*h, H=24m

Szliréberendezés: homoksziiro

Beépitett sziiréfeliilet: 8 m?

Egyszeri visszaforgatasi ciklus ideje: 350 m* = (97*2)m’/h=1,8h

Maximalis sziirési sebesség: 194 m*/h + 8 m> = 24,25 m/h

Fajlagos terhelés: 0,2 f6/m?

Befogaddképessége:

Medence egyidejl terhelhetdsége:
NI=f*A  305m**02m%/f6=61 f6

Medence napi terhelhetdsége:
(Napi négyszeres vendégcsere esetén 12 6ras lizemid6é mellett)

UZEMELTETESI SZABALYZAT]
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Nmax = 4* (61) =244 16

Vizsziikséglete:

Feltoltés évente kétszer: 700 m¥/év
Napi minimalis vizp6tlas a medencetérfogat 5 %: 17,5 m*/d
A vendéglétszamtol fliggden min. 0,03 m?/f6,

azaz, min.: 244 f6* 0,03 m*/16: 7,32 m'/d
Labmosok:

A labmosok a varosi vizhalozat vizével vannak taplalva. A labmosok vizterének
oranként kétszer kell cserélodnie. A labmosok vizének fertOtlenitésére
automatikusan mukodo Klortablettas fertotlenitd berendezést izemeltetiink.

A labmoso dsszes viztérfogata: 0,1 m’
Vizigény: 0,2m*/h*12h 2.4 m¥/d
Vizkezelés:

Szliro-forgatott

Natrium Hipoklorit fertdtlenitoszerrel kezelt

Kénsav pH- (PH érték szabalyozassal

Pelyhesités kézi adagolassal.

Algagatlo szert alkalomszeriien alkalmazunk kézi adagolassal.

A vegyszer adagolas paramétereit a napi lizemeltetési naploban regisztraljuk.

A sziron megtisztitott kezelt vizet a medence fenéklemezében elhelyezett
favokakon juttatjuk vissza a medencébe.

Csivag medence:

Allando jellegii iizemeltetés: tizemnap 360 nap/ év

Rendeltetése: feszitett viztiikrQi gyermekmedence

A medence izemmodja: szlro- forgatott

Vizbazisa: forgatott lizemben a varosi koziizemi

vizmu hontartasra a B-110 hévizkut
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Vizfeliilete: 22 m?

Medence térfogata: 8 m’

Vizmélység: 0,2-0,5m

Vizhofok: 32-35C

Toltés — tirités gyakorisaga: évente kétszer

Beépitett forgatdszivattyu teljesitménye: Q=2x57m’/h, H=24m
Szlir6berendezés: homoksz{iro

Beépitett sziiréfeliilet: 2 m?

Egyszeri visszaforgatasi ciklus ideje: 8 m’+ (57*2)m’°/h=0,14 h
Maximalis szlrési sebesség: 114 m*h+2m*= 57 m/h
Kiegyenlit tarolo: 2m?

Fajlagos terhelés: 0,5 f6/m?
Befogaddképessége:

Medence egyidejii terhelhetsége:
N1=f*A  22m?*0,5m¥f6=11 f6

Medence napi terhelhetosége:
(Napi négyszeres vendégcsere esetén 12 dras lizemido mellett)

Nmax = 4* (11) =44 {6

Vizsziikséglete:

Feltsltés évente kétszer: 16 m*/év
Napi minimalis vizpdtlas a medencetérfogat 5 %: 0,4 m*/d
A vendéglétszamtol fliggden min. 0,03 m*/f6,

azaz, min.: 44 f6* 0,03 m*/f6: 1,32 m¥/d
Labmosok:

A labmosok a varosi vizhaldzat vizével vannak taplalva. A labmosok vizterének
oranként kétszer kell cserélodnie. A labmosok vizének fertotlenitésére
automatikusan mikodo Klortablettas fertotlenitd berendezést tizemeltetiink.

A labmoso Osszes viztérfogata: 0,1 m?
Vizigény: 0,2m3%h*12h 2,4 m’/d
Vizkezelés:

Szlir6-forgatott
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Natrium Hipoklorit fertétlenitoszerrel kezelt

Kénsav pH- (PH érték szabalyozassal

Pelyhesités kézi adagolassal.

Algagatlo szert alkalomszerien alkalmazunk kézi adagolassal.

A vegyszer adagolas paramétereit a napi lizemeltetési naploban regisztraljuk.

A szlrén megtisztitott kezelt vizet a medence fenéklemezében elhelyezett
favokakon juttatjuk vissza a medencébe.

Gyogymedencék

Szejké medence

Uzemidé: atlag 12 ora / nap, 360 nap / év.
Rendeltetése: feszitett viztiikkri, gyogymedence
Medence tizemmodja: t61to-1iritd

Vizbazisa: B-113 kat, mindsitett gyogyviz
Vizfeliilet: 200 m?

Viztérfogat: 153 m’

Vizmélység: 0,6—-1,0m

Vizhofok: 37-38C°

Fajlagos terhelhetdség: 0,4 f6/m?

Egyideji fiird6z6 1étszam: 200 m? x 0,4 f6/m* = 80 16
Vizcsere: naponta 1 alkalommal: 153 m'/d
Jellemz6 igénybevételi id6:  orvosi javallatra

Napi max. terhelés: 320 fo/d

Napi max. potvizigény: 320 m® - 76,5 m* = 243,5 m*/d

- (1 m3/f6/d — frissen tolt6tt medence térfogatanak 50%-a)
A medence teljes vizigénye max. terheléssel:
153 m? +243,5 m® = 396,5 m*/nap
Vizkezelés: Nincs alkalmazva

A 16110 €s potvizet a medence padozatan kialakitott beflivokon keresztiil,
fliggbleges ataramoltatassal vezetjiik be a medencébe.

Labmosok:

UZEMELTETESI SZABALYZAT
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A labmosodk a varosi vizhalozat vizével vannak taplalva. A labmosok vizterének
oranként kétszer kell cserélodnie. A labmosdk vizének fertotlenitésére
automatikusan mukodo Klortablettas fertotlenito berendezést lizemeltetiink.

A labmosok dsszes viztérfogata: 0,1 m?
Vizigény: 0,2m’h*12h 2,4 m¥/d

Gyalpar medence

Uzemidé: atlag 12 ora / nap, 360 nap / év.
Rendeltetése: feszitett viztiikr(i, tobbfunkcids gydgymedence
Medence lizemmodja: tolto-iritd

Vizbazisa: B-110 kat, mindésitett gyogyviz
Vizfeliilet: 80 m?

Viztérfogat: 105 m?

Vizmélység: 1,3m

Vizhéfok: 32-34cC°

Fajlagos terhelhet6ség: 0,4 f6/m?

Egyideji fiird6zo l1étszam: 80 m? x 0,4 f6/m> =32 16
Vizcsere: naponta 1 alkalommal: 105 m’/d
Jellemzo igénybevételi id6:  orvosi javallatra

Napi max. terhelés: 128 f6/d

Napi max. potvizigény: 128 m* - 52,5 m* = 75,5 m¥/d

- (1 m3/f6/d — frissen t6ltott medence térfogatanak 50%-a)
A medence teljes vizigénye max. terheléssel:
105 m? + 75,5 m* = 180,5 m*/nap
Vizkezelés: Nincs alkalmazva

A 161to és potvizet a medence padozatan kialakitott befivokon keresztiil,
fliggdleges ataramoltatassal vezetjitk be a medencébe.

LLabmosok:
A labmosdk a varosi vizhalozat vizével vannak taplalva. A labmosok vizterének

oranként kétszer kell cserélodnie. A labmosdk vizének fertdtlenitésére
automatikusan mukodo Klortablettas fertotlenitd berendezést iizemeltetiink.
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A labmoso Osszes viztérfogata: 0,1 m*
Vizigény: 0,2m’h*12h 2,4 m¥/d

Marjalaka medence

Uzemidé: atlag 12 ora / nap, 360 nap / év.
Rendeltetése: feszitett viztikrli, gyogymedence
Medence lizemmodja: tolto-Uritd

Vizbazisa: B-113 kut, mindsitett gyogyviz
Vizfeliilet: 130,23 m?

Viztérfogat: 124 m?

Vizmélység: 1,05 m

Vizhofok: 34-36C°

Fajlagos terhelhet6ség: 0,4 f6/m?

Egyidejli fiird6z6 1étszam: 130 m? x 0,4 f6/m* = 52 16
Vizesere: naponta 1 alkalommal: 124 m%/d
Jellemzd igénybevételi id6:  orvosi javallatra

Napi max. terhelés: 208 fo/d

Napi max. pétvizigény: 208 m* — 62 m*> = 146 m’/d

- (1 m3/f6/d — frissen t5ltétt medence térfogatanak 50%-a)
A medence teljes vizigénye max. terheléssel:
124 m® + 146 m* = 270 m*/nap
Vizkezelés: Nincs alkalmazva

A t5lt6 és potvizet a medence padozatan kialakitott befivokon keresztiil,
fliggdleges ataramoltatassal vezetjitk be a medencebe.

Labmosok:
A labmosodk a vérosi vizhaldzat vizével vannak taplalva. A ldbmosok vizterének

oranként kétszer kell cserélédnie. A labmosdk vizének fertOtlenitésére
automatikusan miikédd Klortablettas fertotlenité berendezést {izemeltetiink.

A labmosok Gsszes viztérfogata: 0,1 m?
Vizigény: 0,2m*h*12h 2,4
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Silyfiirdé medence

Uzemidé: atlag 12 ora / nap, 360 nap / év.
Rendeltetése: feszitett viztiikr(i, terapias gyogymedence
Medence tizemmodja: to1to-liritd
Vizbazisa: B-110 kt, mindsitett gyogyviz
Vizfeliilet: 4,5 m?
Viztérfogat: 73 m’
Vizmélység: 1,1-2,5m
Vizhofok: 34-36C°
Fajlagos terhelhetoség: 0,4 f6/m?
Egyidejii fiird6z6 1étszam: 4,5 m? x 0,4f6/m? =2 16

- de maximum a kezel® helyek szama
Vizcsere: naponta 1 alkalommal: 7,3 m’/d
Jellemzo6 igénybevételi id6:  orvosi javallatra
Napi max. terhelés: 24 f6/d
Napi max. potvizigény: 24 m? - 3,65 m* = 20,35 m*/d

- (1 m3/f6/d — frissen toltott medence térfogatanak 50%-a)
A medence teljes vizigénye max. terheléssel:
7.3 m? + 20,35 m® = 27,65 m*/nap
Vizkezelés: Nincs alkalmazva

A t6lt6 és pétvizet a medence padozatan kialakitott befivokon keresztil,
fliggdleges ataramoltatassal vezetjiik be a medenceébe.

Labmosok:

A labmosok a varosi vizhalézat vizével vannak taplalva. A ldbmosok vizterének
oranként kétszer kell cserélédnie. A labmosok vizének fertotlenitésere
automatikusan miikédé Klortablettas fertdtlenitd berendezést tizemeltetiink.

A 1abmos6 dsszes viztérfogata: 0,05 m?
Vizigény: 0,1 m*¥h* 12 h 1,2 m*/d
Meriil6 medencék

Beltéri meriilo medence

Uzemidé: atlag 12 6ra / nap, 360 nap / év.
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Rendeltetése: fesztett viztiikrt, hutofiirdo
Medence izemmoadja: tolto-Urito
Vizbazisa: varosi haldzati viz
Vizfeliilet: 3,2 m?
Viztérfogat: 4,8 m?
Vizmélység: 1,45 m
Vizhéfok: 20 C°
Fajlagos terhelhetoség: 0,2 f6/m?
Egyidejl flird6z6 létszam: 3.2 m? x 0,2f6/m*> =1 6
Vizcsere: naponta 1 alkalommal: 4,8 m%/d
Jellemzo igénybevételi id6:  egyedi igény szerint — néhany perc
Napi max. terhelés: 60 to/d
Napi max. potvizigény: 60 m* - 2,4 m*=57,6 m*/d

- (1 m3/f6/d — frissen tolt6tt medence térfogatanak 50%-a)
A medence teljes vizigénye max. terheléssel:
4,8 m* + 57,6 m® = 62,4 m*/nap
Vizkezelés: Nincs alkalmazva

A tolt6 és potvizet a medence padozatan kialakitott befivokon
keresztiil, fliggbleges ataramoltatassal vezetjiik be a medencébe.

[Labmoso:
A labmosé a varosi vizhalozat vizével vannak taplalva. A labmosé vizterének
oranként kétszer kell cserélddnie. A labmoso vizének fertOtlenitésére

automatikusan mukodo Klortablettas fertotlenito berendezést tizemeltetiink.

A labmosd sszes viztérfogata: 0,05 m?
Vizigény: 0,0 mh*12h 1,2 m*/d

Kiiltéri meriilé6 medence (szaunavilag)

Uzemidé: atlag 12 ora / nap, 182 nap / év.
Rendeltetése: stillyesztett viztiikr(, hitofiirdé
Medence lizemmadja: tolto-tiritd

Vizbazisa: varosi haldzati viz

Vizfeliilet: 1,03 m?

Viztérfogat: 1,5 m?
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Vizmélység: 1,45 m
Vizhéfok: 20 C?
Fajlagos terhelhetdség: 0,2 f6/m?
Egyvidejii fiird6z6 1étszam: 1,03 m? x 0,2f6/m* =1 6
Vizcsere: naponta 1 alkalommal: 1,5 m*/d
Jellemz0 igénybevételi id6:  egyedi igény szerint — néhany perc
Napi max. terhelés: 60 fo/d
Napi max. potvizigény: 60 m* — 0,75 m* = 59,25 m’/d

- (1 m3/f6/d — frissen t6lt6tt medence térfogatanak 50%-a)
A medence teljes vizigénye max. terheléssel:
1,5m’ + 59,25 m* = 60,75 m*/nap
Vizkezelés: Nincs alkalmazva

A t61t6 és potvizet a medence padozatan kialakitott befiivokon keresztiil,
fliggbleges ataramoltatassal vezetjiik be a medencébe.

[LLabmoso:

A ldbmosoé a varosi vizhal6zat vizével vannak taplalva. A labmosé vizterének
oranként kétszer kell cserélodnie. A labmosod vizének fertotlenitésére
automatikusan mukodo Klortablettas fertotlenito berendezést tizemeltetiink.

A labmosé 6sszes viztérfogata: 0,05 m?
Vizigény: 0, mh*12h 1,2 m/d

3.4. Gyégyvizek felhasznalasa

A gyogyvizek felhasznaldsa, a szlrd-forgatés medencék hontartasara, valamint
azok hontartasat ill. lefltését kovetden, a teljes vizfelhasznalasi vizmennyiség
balneoldgiai céli hasznositasra keriil igénybevételre.

Ezen gyogyvizeket a vizforgatas aloli felmentéssel rendelkezo sulyfilirdo,
termalgyogymedencékbe vezetjiik be,atfolyasos rendszerrel.
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4. A fiirdo befogadoképessége
4.1. A nyari fiirdéidényben mértékado befogadoképesség:

Egyidejl és napi befogadoképesség:

Nvari fiirdoidényben Egvidejii Napi

Tarjan medence 120 f6 360 fo
Mirh6 medence 35 1o 140 o6
Turgony medence 516 60 1o
Hattyas medence 61 0 244 16
Csivag medence 11 16 44 16
Szejkd medence 80 o 320 6
Gyalpar medence 32 16 128 16
Sulyfiirdé medence 2 16 24 6
Beltéri mertil6é medence 1 6 60 o
Kiiltéri meriil6 medence 1 {0 60 o
Marjalaka medence 52 16 208 o
Osszesen: 400 f6 1648 6

Kiiltéri egység napi terhelhetosége:

Ni= 2,5 (Nturgony +Numirho) = 2,5 (360 6 +140 f6+208 6) = 1458 16
Beltéri egység:

Nb= 1,25 (Nosszesbelreri) = 1,25(940 £6) = 1175 16

Teljes napi terhelhetdség nyaron: Ny + Ny = 2633 {6

4.2. A téli fiird6idényben mértékadé befogadoképesség:

Egyideji és napi befogadoképesség:

Téli fiirdoidényben Egyidejii Napi
Turgony medence 516 60 16
B
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Hattyas medence 61 o 244 16
Csivag medence 1116 44 6
Szejk6é medence 80 1o 320 6
Gyalpar medence 32 6 128 fo
Sulyfird6é medence 2 6 24 6
Beltéri meriild6 medence 1 6 60 o
Kiiltéri meriil6 medence 1 16 60 fo
Kiilteri termal medence 52 16 208 fo
Osszesen: 193 16 940 16

Napi terhelhetdség télen:

Beltéri egység:

Np= 1,25 (Nisszesveneri) = 1,25(940 £6) = 1175 16
Kiltéri egység napi terhelhetosége:

Ni= 208 {6

5. A fiird6 pihendteriiletei:

5.1. A nyari fiirdoéidényben:

A fiirdé ténylegesen hasznalt teljes teriiletének nagysiaga:  35.000 m?

Az egy vendégfore jutd pihendteriilet nagysaga a 37/1996 (X. 18.) NM rendelet
1.sz mell. VI. fejezet 1. pontja szerint kielégiti a nyari idészakban a vegyes
hasznalat( flirdé egyidejt befogaddképessége a pihendteriilet kapacitas igényét.

Nyari egyidejli befogadoképesség: 348 16
Strand medencék befogadoképesség: 155 16
Strandfiirdd egyidejii terhelés: 8 fo/m?
Eldirt: 1240 m?
Strand pihendéteriilet nagysaga: 5400 m2

Beltéri vegyes rendeltetésii medencék
Gyodgyaszat szolgaltatast
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nytjté medencek befogado keépessége:
Gyodgyaszat egyidejli terhelés:

Welness medencék befogado képessége:
Welness egyideju terhelés:

Eloirt:

Beltéei pihendteriilet nagysaga:

Eloirt:

Nyari pihendteriilet nagysaga:

5.2. Téli fiirdo idényben:

114 fo

4 f6/m?
79 6

4 f6/m?
772 m?
1493 m?
2012 m2
6893 m2

Az egy vendégfbre jutd pihendteriilet nagysaga a 37/1996 (X. 18.) NM rendelet
1.sz mell. VI. fejezet 1. pontja szerint kielégiti a téli idoszakban a vegyes
hasznalatt fiirdé egyidejli befogadoképessége a pihendteriilet kapacitds igényét.

Téli egyidejii befogado képesseég:
Gyogyaszat szolgaltatast

nyujtd medencék befogad6 képessége:
Gyogyaszat egyidejii terheles:

Welness medencék befogadd képessége:
Welness egyidejii terhelés:

Eloirt:

Téli pihenoéteriilet nagysaga:

6. Dohanyzas

193 16

114 16

4 f6/m?
79 16

4 f6/m?
772 m?
1493 m?

Betartva a Nemdohanyzok Védelmérdl szolo torvény ide vonatkozo
rendelkezéseit, a Gyogyfiirddben két helyen engedélyezett a dohanyzas. Egyrészt
dolgoz6i masrészt vendég dohanyzoi hely kijelolésével illetve a tertilet
igénybevétele mellett torténhet az arra kijelolt helyeken (kiiltéri) a dohanyzas.

A létesitmény belterein, helyiségeiben tilos a dohanyzas.

A dohdnyzasra kijel6lt hely

A dolgozok szdméra a kiiltéren tallhatd nyari 61t6z6 Csonakdzé t6 feldli oldalan,

tablaval kijeldlt helyen.

A vendégek szdmara a kiiltéren taldlhaté Szigeten és a Strandbiifé melletti

tablaval kijelolt helyen.
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7. Az 6ltozok

7.1. Egész évben miikodo oltozok:

A flird6 6ltozéinek kapacitasa: 220 db szekrény

8. Fiirdolétesitmény viz igénye
A fiirdé koziizemi ivoviz-haszndlati igénye forgalomfliggd. A becsiilt fajlagos

teljes vizigényt az MI-10-158-1 (Viznormak) c. miszaki el6irdsban megadott
adatok és az lizemi tapasztalatok alapjan az alabbiak szerint allitottuk dssze.

A fiirdé dsszesitett vizkészlete:

A vizbazisok miiszaki teljesitoképessége vizkészlet:

Gyogyhévizbazis:

» B-110hévizkut: 36,0 m*/h 315.360 m'/év
> B-113 hévizkat 24,0 m'/h 210.240 m’/év
Osszesen: 60,0 m*/h 525.600 m’/év

Hidegvizbazis

» B-112. kat 24,0 m*/h
» B-114. kut 0 m’/h
Osszesen: 24 m’/h 210,240 m’/év

[voviz igény
A napi csucs ivoviz igény: 250 m*/nap

Az éves maximalis ivovizigény: 91 250 m3/év
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Vizigények és készletek viszonya:

A flirdé Osszesitett vizmérlege mindharom vizbazis tekintetében biztonsagos
igény / készlet viszonyt mutat. A flirdd napi vizforgalmi igénye biztonsaggal
alatta marad a vizbazisok miiszaki és hidraulikai teljesitoképességének.

9. Hasznalt vizek elhelyezése

A furdé szennyvizkibocsatasai két iranyban torténnek, egyrészt a koziizemi
csatornahaldzatba (2 helyen), masrészt a Csdnakazo to mint befogaddba keriilnek
elhelyezésre. A Csonakdazo toba torténd befogadast az el6zdekben irtak szerint a
flitési céla viz igénybevételt kovetéen a viz gyogyaszati (balneoldgiai)
tovabbhasznositasra keriil €s ezen a felhasznalds utan tavozik hasznaltvizként a
létesitménybdl.

El6viz befogadoba keriil hasznalt vizek

- Az Osszegylijtott csapadékvizek.
- A gyogymedencék napi tulfolyovizei mint elfolyo é€s tiritd vizek.

Kozmiicsatornaba vezetett szennyvizek

A fiird6bol a kdzlizemi csatornahédldzaton keresztiil tadvozo vizmennyiség a
kovetkezo vizhasznalatokbol szarmazik:

1. A furdolétesitmények vizhasznalatibol:

> A firdomedencék mosasa alkalmaval keletkezd szennyvizek

> A fiirddbmedencék labmosoibal tilfoly6 és leliritésiikbol szarmazo
szennyvizek.

» A visszaforgatott medencék sziirémosasabodl szarmazo szlir-moso vizek.
> A medencék bejaratanal elhelyezett zuhanyok elfoly6 szennyvizei.

2. A fuirdd higiénés vizhasznélatainak szennyvizei.

> A vendégk6zonség vizhasznalatai:

= Az 61t6z0k és a flirdoben lizemelo tisztasagi zuhanyok elfolyo szennyvizei.
. A WC csoportok elfoly6 szennyvizei.
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> A fiird6é személyzetének szocialis vizigényébdl eredo vizhasznalatok.
. A tisztalkodassal jaré szennyvizkibocsatas.

= A biolégiai igényekbdl eredd szennyvizkibocsatas.

- Az étkezési vizfogyasztas, mosogatas €s ezzel kapcsolatos

szennyvizkibocsatas.
) 4 Takaritasi vizhasznalatokbol eredd szennyvizkibocsatas.

10. Idoszakos miiszaki ellendrzési és vizvizsgalati feladatok
10.1. Vizminoség és mennyiség vizsgalati ellenorzés
Az iizemi mérések rendje

Vizmennyiség mérés és regisztralas

A belsod vizbazisok kutjai koziil valamennyi termeld kit vizmennyiség-meérovel
fel van szerelve. A vizmérok leolvasasa és a termelt vizmennyiség regisztralasa
naponta egy alkalommal torténik és az lizemnaploban régzitésre kertil.

Medenceviz-minoségi paraméterek lizemi mérése

A medenceviz mindség ellenérzése a vizvisszaforgatdssal ilizemel6 medencék
esetében iizemi szinten torténik.

A technologidba beépitett automata mérd és vezérld egységek kijelzbinek
ellen6rzo leolvasasa €s a napi ellenérzé mérés modszerével.

A mért és leolvasott adatok minden esetben regisztralasra keriilnek a fiirdd
tizemnaplojaban.

Akkreditalt vizsgalatok

Vizbazisok-kutak ellenorzo mérései

A hévizkutak esetében az lizemeltetésre és az ellenorzo vizsgalatok elvégzésére a

8/1970 (VE. 6) OVH sz. utasités eldirasai szerint kell eljarni.

A hidegvizes kutak esetében ugyancsak a hévizkutak {izemeltetésére vonatkozo
fenti OVH utasitds szakmai eldirasai szerint kell eljarni, azzal, hogy a
kétévenkénti kutvizsgalatot a kutak valtozatlan termelési paraméterei esetében
nem kell elvégezni.
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11. A fiirdo iizemnapléoja

A fiird6 lizemnaplo vezetési szabalyzata

A fiirdo, az ilizemnaplojat az Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal
Karcagi Jarasi Hivatal Jarasi Népegészségiigyi Osztalyt, valamint a hatalyos
rendelet ( 37/1996 (X.18.) NM rendelet ) eloirasai szerint alakitotta ki és
vezeti.

2. § A kozfurdo tizemeltetdje tizemnaplot vezet, amelyben nyilvantartja

a) a kozfliirdét naponként igénybe vevo flirdozok szamat,

b) a teljes vizcserék id6pontjat, a lebocsatott viz mennyiségét és mindségi
jellemzdit,

¢) a folyamatos vizcsere mértékeét,

d) vizforgatas esetén a naponta megforgatott vizmennyiséget és a
viztechnologiai vizsgalatok gyakorisagat,

e) a vizmindségi és viztechnoldgiai vizsgalatok adatait,

f) a szlirdmosasok idépontjait, a lebocsatott mosato viz mennyiségét és mindségi
jellemzoit,

g) a fertotlenités végrehajtasara vonatkozo adatokat,

h) a kiilonb6zd vizbevezetési helyekrdl szarmazd vizek keverési aranyat az
egyes medencékben,

1) az lizemelés alatti rendkiviili eseményeket,

J) a jarasi népegészségiigyi intézet, illetve a fovarosi és megyei kormanyhivatal
népegészségligyi szakigazgatasi szerve (a tovabbiakban: megyei népegészségiigyi
szakigazgatasi szerv) altal foganatositott ellen6rzések idépontjat és észrevételeit.

Fentiek alapjan az tizemnaplé vezetésének szabalyai:

1. Az lizemelési naplot napi rendszerességgel kitelezo vezetni.

2. Az iizemelési naplo tarolasi helye a gépész tartézkodasi helye.

3. A Kkitdltést a szolgalatban 1évo vizforgatd gépész végzi a napi iizem
lezérasaképpen, majd aldirasaval hitelesiti. A gépészek kotelesek a
naplot tisztan és rendben tartani.

Az lizemelési naplo rendszeres, szakszerti, helyes és teljes korii vezetéséért a
miiszaki vezeto a felelos, a gépészek altal kitdltott és alairt naplot kdteles
ellendrizni, ha sziikséges a kitolté személlyel egyeztetve feliilbiralni, végezetiil
alairasaval elfogadni.
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12.Medencék vizmindség vizsgalata

Fiirdoviz-mindségvizsgalati szabalyzat a kiils6 laboratéorium megbizasi
szerzodésével

A 37/1996 (X.18.) NM Rendelet. és a 273/2001. (XI1.21.) Korm. Rendelet a
flirdolizemeltetonek kotelezoen eldirja, hogy a medencevizeinek mindségét, az
eloirasok szerint, a megfelelé kémiai és bakteriologiai elemekre vizsgalja vagy
vizsgaltassa.

A vizsgalatokat a Technoviz Kft. — 5000 Szolnok, Vizmii u. 1. — végzi.

A vizmino6ségi jellemzok hatarértékei az alabbiak:

! Osszetevo | Toltéviz | Medenceviz

Aluminium | | 100 pg/L

Ammoénium® 02mgL 0,1 mg/L

pH® 16,5-7.8 6,5-7,8 j

(ﬁarbonét keménység “ \166?nE/ITCAO 20 mg/L CAO _

\E')sszes keménység - 7|100—350 mg/L CAO iMész—szénsav egyénsﬁly

Kémiai oxigénigény®, @ | +2 mg/L

Klorid®, © | +300 mg/L

Nitrit©, ® | 0,05 mg/L

Nitrat© ) 7 | B

Atlatszésag'® 20 m o 20 m

iZavarosség“" EB—NTG R 0,5 NTU

[Vas és mangéﬁeéyﬁtt 0,3 mg/L ]0,02 mg/L

Szabad aktiv klor® | 1 mg/L

Kotstt aktiv k1o | 0,5 mg/L

Trihalogén-metan l__ o ’50 ng/L .

Klorit®™ B 1 mg/L N
-36 -
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A vizbiologiai —bakteriologiai jellemzok hatarértékei az alabbiak:

Hatarérték a Hatarérték a Hatarérték a
tapvizben megfelelo tlirhetd mindségl
mindségli sziirt medencevizben
medencevizben
Fekalcoliform-
szam 0 1 100
100 ml-ben
Fekalstreptococcus-
szam 100 ml-ben o 1 =
Coccus-szam 100 50 150 2500
ml-ben
Ps. aeruginosa-
szam 0 2 50
100 ml-ben
Coliform-szam
100 ml-ben 0 10 1000
Clostridium-szam
100 ml-ben 0 : 2
Endoszam 100 ml- 200 1 000 50 000
ben
St. aureus-szam
100 ml-ben 0 2 20
Enterdlis korokozo negativ negativ negativ
5 I-ben & & ga

1. A megbizott labor mintavevoéi kotelesek, a fiirdé altal résziikre biztositott
kozmitérképen illetve vizsgalati leirason feltlintetett medencesorrendet,
medence elnevezéseket megtartani és ezeket a készitendd vizsgalati
jegyzokodnyven is igy szerepeltetni.

2

. A megbizott labor mintavevoéit a flirdd miszaki vezetdje altal kijelslt
személy koteles fogadni és a vizsgalat helyszineire kisérni.

3. Minden mintavételezes el6tt legalabb egy nappal, a kiilso labor képviseloje
koteles felvenni a kapcsolatot a flirdével, az aktualis vizsgalat részleteinek
tigyében.
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A vizvizsgalatokat végzé labor, a flirdo elozetes kérésére koteles
munkakézi adatszolgaltatast nydjtani a flirdd valamilyen elérhetoségére
(fax, e-mail, személyes atadds, elsobbségi posta kiildemény), a hivatalos
végeredményt megelozoen. A hivatalos végeredményt postai Uton, két
példanyban koteles a flirdo szamara eljuttatni.

A ,nem megfelel6” mindsitésli minta esetén a megbizott labor a flirdéviz
vizmindség ellenorzé vizsgalatat a megbizo flirdé szobeli vagy irasos
kérésére ismétli meg.

A napi rendszerességli vizsgalatokat (pH, szabad és kotott klor,
vizhomérséklet), az eldirasok szerinti idépontban, mennyiségben (naponta
minimum kétszer, a délelotti és a délutani ordkban), a flirdé szolgalatban
lévo, az eldirasoknak megfelelo veégzettségli vizgépésze és uszodamestere
végzi, a Palintest fotometrikus miszerrel Taylor reagens folyadék
telhasznalasaval. A vizhomérséklet mérés estében bimetal szondas
medenceviz homéré hasznalatos.

. A felsorolt vizmindség vizsgalo eszkozoket a mellékelt gyari hasznalati

utasitas szerint kell hasznalni, melyeket vizgépészek a berendezések
kézhezvételekor megkaptak ¢és ezekkel barmikor, a miszaki vezetd
kérésere el kell tudniuk szamolni.

. A vizgépészeknek a kapott eredményeket, valamint a visszajelzo

mérdmiszer (szlrdtér) eredményeit, az ellenérzések soran rogziteniiik kell
az lizemviteli naploban.

A vizminoség vizsgald eszkozok meglétéért, épségéért a vizgépészek
felelnek, melyeket kotelesek tisztan és lizemkész allapotban is tartani.

10.A vizminéség vizsgald eszkoézok barmilyen hibajat azonnal kotelesek

jelenteni a felettes miliszaki vezetonek.

I1.A mérésekhez kiszamolt (kb. 3 havi adag) és szamukra atadott reagens

mennyiség fogydsat folyamatosan kotelesek a vizgépészek a miiszaki
vezetonek jelenteni az id6ében torténd Gjrarendelés miatt.

12.A sajat vizvizsgélatok rendszeres, szakszerli, helyes és teljes korQ

elvégeztetésért a miiszaki vezeto a felel6s.
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13.A kiils6 laborral torténé rendszeres vizkémiai €s bakteriologiai vizsgélat
soran, a sajat hataskorben vizsgalt elemeket, természetesen, az dnellendrzés
végett is, minden alkalommal vizsgaltatja a fiirdo.

A kiiltéri flirddo medencék:

Uszémedence Kémiai: 2 HAVONTA:
Viztérfogat | 1000 m* Ammonium *, nitrit *, nitrat *,
Jelleg uszomedence szabad és kotott klor*, pH, KOlps
(vizforgatott) ** Klorid **, ligossdg és
Hofok 23-27 keménység **
Fedettség, | Nyitott, Bakteriolégiai: 2 HAVONTA
miikodés | szezondlisan Fekal coliform-szdm,
tizemeld (tervezett | Micrococcus-szam
tizemelés: 05.01 — | Es az eredmeénytdl fiiggden, a
09.30.) 37/1996. (X.18.) NM rendelet

eloirasai szerint.

Legionella: 6 HAVONTA és az
eredmeénytél fiiggden 49/2015
EMMI rendelet elGirasai szerint

Gyermekmedence | Kémiai : 2 HAVONTA

Viztérfogat | 35,0 m® Ammdnium *, nitrit *, nitrdt *, ‘
Jelleg Gyermek pancsold | szabad és kotott klor*, KOIps |
(vizforgatott) **  Klorid ** ligossdg és
Hotok 30-32 keménység **
Fedettség, | Nyitott, Bakteriologiai 2 HAVONTA:
miikédés | szezonalisan Fekal coliform-szam,
tizemeld (tervezett K Micrococcus-szam
lizemelés: 05.01 — | Es az eredménytdl fiiggden, a
09.30.) 37/1996. (X.18.) NM rendelet

eloirasai szerint.

Legionella: 6 HAVONTA és az
eredménytdl fliggden 49/2015
EMMI rendelet eldirasai szerint

UZEMELTETESI SZABALYZAT




KUMANIA GYOGYFURDO KORLATOLT FELELOSSEGL TARSASAG

5310 Kisajszallas, Rakoczi utea 8-12.

Kiiltéri termal Kémiai: 2 HAVONTA
medence Ammonium *, nitrit *, nitrat *,
Viztérfogat | 124 m’ szabad és koétott klor*, pH, KOIps
Jelleg tolto- tiritd ** Klorid ** ligossag és
Ho6fok 34-36 keménység **
Fedettség, | Nyitott, Bakteriologiai 2 HAVONTA
mukodés Fekal coliform-szam,
Micrococcus-szam
Es az eredménytél fiiggben, a
37/1996. (X.18.) NM rendelet
eldirdsai szerint.
Legionella: 6 HAVONTA és az
eredménytdl fiiggden 49/2015
EMMI rendelet eldirasai szerint
Kiiltéri meriilo
medence
Viztérfogat | 1,5 m3 Kémiai: 2 HAVONTA
Jelleg Tolto-urito Ammonium *, nitrit * nitrat *,
Hofok 20'C szabad és kotott klor*, pH, KOlps
Fedettség, | Nyitott, téli ** Klorid **, ligossag és
miikodés szezonban keménység **
Bakteriologiai 2 HAVONTA
Fekal coliform-szam,
Micrococcus-szam
Es az eredménytdl fiiggden, a
37/1996. (X.18.) NM rendelet
eléirasai szerint.
Legionella: 6 HAVONTA és az
eredmeénytdl fiiggéen 49/2015
EMMI rendelet eldirasai szerint

Beltéri flirdomedencék:

Turgony Kémiai: 2 HAVONTA
Viztérfogat | 13 m3 Ammonium *, nitrit *, nitrdt *,
Jelleg Vizforgatds szabad és kotott klor*, pH, KOlIps
Hofok 32-34C ** Klorid **, ligossdg és
- 40 -
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Fedettség,
mukdodés

Egész évben,
folyamatos

keménység **

Bakteriologiai 2 HAVONTA
Fekal coliform-szam,
Micrococcus-szam

Es az eredménytél fiiggden, a
37/1996. (X.18.) NM rendelet
eldirasai szerint.

Legionella: 6 HAVONTA és az
eredménytdl fliggéen 49/2015
EMMI rendelet eléirasai szerint

Hattyas

Viztérfogat

360 m3

Jelleg

Vizforgatos

Hoéfok

28-31C

Fedettseg,
mukodés

Egész évben,
folyamatos

Kémiai: 2 HAVONTA
Ammonium *, nitrit *, nitrat *,
szabad és kotott klor*, pH, KOlps
** Klorid **, ligossag és
keménység **
Bakteriologiai2HAVONTA)
ezt miért havonta kell mig a
tobbit kéthavonta?

Fekal coliform-szam,
Micrococcus-szam

Es az eredménytdl fiiggden, a
37/1996. (X.18.) NM rendelet
eldirasai szerint.

Legionella: 6 HAVONTA és az
eredménytdl filiggden 49/2015
EMMI rendelet eldirdasai szerint

Csivag

Viztérfogat

8 m3

Jelleg

Vizforgatos

Hofok

32-35C

Kémiai: 2 HAVONTA
Ammonium *, nitrit *, nitrat *,
szabad és kotott klor*, pH, KOlps
** Klorid ** lugossag és

UZEMELTETEST SZABALYZAT
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Fedettség, | Egész évben, keménység **
miikodés | folyamatos Bakteriologiai 2 HAVONTA
Fekdl coliform-szam,
Micrococcus-szam
Es az eredménytdl fiiggden, a
37/1996. (X.18.) NM rendelet
eldirasai szerint.
Legionella: 6 HAVONTA és az
eredmeénytol fiiggéen 49/2015
EMMI rendelet eléirasai szerint
Szejko Kémiai: 2 HAVONTA
Viztérfogat | 153 m3 Ammonium *, nitrit *, nitrat *,
Jelleg Tolto-lritd szabad és kotott klor*, pH, KOlps
Héfok 37-38C ** Klorid ** ligossdg és
Fedettség, | Egész évben, keménység **
mukodés f{)lyamatos Bakteriolégiai 2 HAVONTA
Fekal coliform-szam,
Micrococcus-szam
Es az eredménytdl fiiggéen, a
37/1996. (X.18.) NM rendelet
eloirasai szerint.
Legionella: 6 HAVONTA és az
eredmeénytdl fliggoen 49/2015
EMMI rendelet eléirasai szerint
Gyalpar Kémiai: 2 HAVONTA
Viztérfogat | 105 m3 Ammonium *, nitrit *, nitrat *,
Jelleg Tolto-lritd szabad és kotott klor*, pH, KOlps
Hofok 32-34C ¥ Klorid **, higossag és

UZEMELTETESI SZABALYZAT
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Fedettség, | Egész évben, keménység **

miitkodés | folyamatos Bakteriologiai 2 HAVONTA
Fekal coliform-szam,
Micrococcus-szam

Es az eredménytél fiiggben, a
37/1996. (X.18.) NM rendelet
eléirasai szerint.

Legionella: 6 HAVONTA és az
eredmenytol fliggden 49/2015
EMMI rendelet eldirasai szerint

Sulyfiirdé Kémiai: 2 HAVONTA
Viztérfogat | 7,3 m3 Ammonium *, nitrit *, nitrat *,
Jelleg Tolto-iirito. szabad és kotott klor*, pH, KOlIps
Hofok 34-36C ** Klorid **, higossag és
Fedettség, | Egész évben, keménység **
mukodés | folyamatos Bakteriologiai 2 HAVONTA

Fekal coliform-szam,
Micrococcus-szam

Es az eredménytdl fiiggben, a
37/1996. (X.18.) NM rendelet
eloirdsai szerint.

Legionella: 6 HAVONTA és az
eredmeénytol fiiggden 49/2015
EMMI rendelet elGirdsai szerint

Beltéri meriil6 Kémiai: 2 HAVONTA

Viztérfogat | 4,8 m3 Ammonium *, nitrit *, nitrat *,
Jelleg Tolto-iirito szabad és kotott klor*, pH, KOlps
Hofok 20C ** Klorid ** lugossag és

_43 -
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Fedettség, | Egész évben, keménység **

mikddés | folyamatos Bakteriologiai 2 HAVONTA
Fekal coliform-szam,
Micrococcus-szam

Es az eredménytdl fiiggben, a
37/1996. (X.18.) NM rendelet
eldirasai szerint.

Legionella: 6 HAVONTA és az
eredmeénytol fliggden 49/2015
EMMI rendelet eléirasai szerint

13. A fiirdé hazirendje

A fiird6 hazirendje a vendégek szamara a szolgaltatas megvasarlasaval egyiitt
vallat kotelezettségek, betartando magatartas szabalyai.

A hazirendet a fiird6 bejaratanal jol lathatoan ki kell fliggeszteni.

A furd6 hazirendje az alabbi:

 HAZIREND ,
KUMANIA GYOGY- ES STRANDFURDO

TULAJDONOS:
KISUJSZALLAS VAROS ONKORMANYZATA
CIME:
H-5310 KISUJSZALLAS, SZABADSAG TER 1.

FELUGYELETI SZERVEK:
Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal
Karcagi Jarasi Hivatal Népegészségligyi Szakigazgatasi Szerve
H-5300 Karcag, Ady Endre u 4.
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Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmi Foosztaly Fogyasztovédelmi Osztalya
H-5000 Szolnok Indohaz u 8.

Kistjszallas Varos Onkormanyzatanak Jegyzdje
H-5310 Kisujszallas, Szabadséag tér 1.
Uzemelteto: _ , ;
KUMANIA GYOGYFURDO Kft.
Cime: o
H-5310 KISUISZALLAS, RAKOCZI U. 8-12.

Altalanos rendelkezések

A jelen hazirend kiterjed a Kumania Gyogyfiirdé Kft. — a tovabbiakban, mint
Uzemelteté - altal {izemeltetett Kuméania Gyodgy- és Strandfirdé — a
tovabbiakban, mint Gyodgyfiird0 — minden alkalmazottjara, a szolgaltatasokat
igénybevevokre, az lizemeltetével kapcsolatba keriilé kiils6 kdzszolgéltatora, a
szerzodéses viszonyban allo szolgaltatast végzokre, tovabba minden olyan
személyre, aki a Gyogyfiirdo teriiletén tartozkodik.

Az Uzemeltetd 4ltal biztositott, a Gyogyfiirdd teriiletén igénybe vehetd
szolgéltatasokat mindenki sajat feleldsségére €s kockazatara veheti igénybe.

A Gyogyfirdo szolgaltatasait igénybe vevd személyek egészségének és testi
épségének megorzése érdekében a kozflirdét nem latogathatjéak:

— a fert6z06 betegségben szenvedok,

— a gyomor és bélrendszeri betegségben szenvedok,

— a goresos allapottal, eszméletvesztéssel jard betegségben szenvedok,

— ittas, kabitoszer, vagy boditd hatasu gyodgyszer hatasa alatt all6 személyek.

— A nagy Kkiterjedésti, koros elvaltozassal jard, undort keltd betegségben
szenvedok a kozds flirdotereket nem hasznalhatjak, csak az egyéni
kadflirdot vehetik igénybe.

A Gyogyfiirdé teriiletére allatot bevinni TILOS! Kivétel a renddrségi, a vakvezetd
segit0, valamint az Orszolgalatot ellato kutyak.

12 éven aluli gyermek csak felel6s felnétt kiséretében tartozkodhat a Gyogyfiirdéd
tertiletén.

UZEMELTETESI SZABALYZAT
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A Gyoégyfirdd altal-nyujtott szolgaltatdsokat a vendégek érkezési sorrendben
vehetik igénybe. Kivételt képezhetnek ez alol: az allapotos anyak, a fogyatékkal
¢lok, az 6nalldan jarni nem tudok.

Az lizemeltetonek jogaban all meghatarozni a nyujtott szolgaltatas szinvonalanak
megorzése érdekében, a flirdd befogadoképességéhez igazodva a Gyogyfiirdod
teriiletén egyidejlien tartézkodok 1étszamat.
A szaunavilagra kiilén hazirend vonatkozik.

Az iizemeltetés rendje

A Gyogyflurdd nyitva tartasi rendje a Gyogyfiirdé fobejaratanal, valamint a
tarsasag honlapjan j6l lathaté modon kertiil kozzétételre. Az egyes szolgaltatasok
igénybevételének lehetdségérol a bejaratok kozvetlen kornyezetében irasban,
valamint a pénztaraknal szoban kaphatnak informaciot a vendégek.

Az Uzemeltetd vallalja, hogy a Gyogyfiirdd tizemideje alatt az arjegyzékben leirt
szolgéltatasokat a kedvezményre nem jogosult vendégek szamara az abban
rogzitett arakon biztositja.

Az Uzemeltetd fenntartia maganak a nyitva tartdsi id6, a szolgéltatasi kor —
kiilonosen kedvezotlen idojarasi viszonyok, havaria esetén — sziikitésének,
modositasanak jogat. Fenti esetekben a szolgaltatas elmaradasaért az Uzemeltetot
kartéritési kotelezettség nem terhelheti. Az (izemidé megvaltoztatasat tartalmazé
informacié vendégekhez valo eljuttatisardl az lzemeltetonek a legnagyobb
hatékonysaggal kell gondoskodnia.

A mindenkor biztositott szolgaltatasokat és azok érvényes arait a bejaratoknal
lévo pénztarak kozvetlen kornyezetében, jol lathatd helyen valamint az
Uzemelteto honlapjan talaljak meg a vendégek.

A szolgaltatasok igénybevételére sz0l6 jogosultsagok megvaltasat a Vendégeknek
csak a Gyogyfiirdod pénztaranal all modjukban megtenni.

A napijegyek a vasarlas napjan érvényesek. A bérletek a vasarlas napjatol — a
bérlettipustol  fliggd szama alkalommal és a Dbérlettipuson megadott
intervallumban — vehetdek igénybe, egészen a lejaratuk napjaig. A bérletek a
Gyogyfurdé kiilon rendezvényeire — zartkorli firdézések, linnepi és egyéb
rendezvények alkalmaval — csak kiilon rendelkezés kiaddsa esetén érvényesek,
egyeébként nem. A bérletek a lejarati datumot kdvetden nem hosszabbithatoak
meg.
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3 év alatti gyermekek részére a flird6 szolgéltatasai ingyenesek.

A feltételekhez kotott kedvezmények érvényesitése érdekében, a kedvezményre
jogositd igazolvany/dokumentum felmutatdsa, a kedvezményt igénybevevd
részérdl kotelezo.

Az egyes szolgaltatasok igénybevétele a pénztaraknal kapott jegyek alapjan
valosulhat meg. Egyes szolgaltatasok el6jegyzés, ill. érvényesitett jogosultsag
esetén vehetok igénybe.

A Gyogyaszati részleg szolgaltatasainak igénybevételérol €s idejérdl a vendégek a
Gyoégytiirdd TB pénztaranal, valamint az Uzemeltetd honlapjan kaphatnak
részletes tajékoztatast.

A kiilon szolgaltatas (pl. kdlcsonzés, hangos bemondas, stb.) csak az iizemeltetd
altal meghatérozott feltételek teljesiilése mellett vehetok igénybe. A kdlcsonzésre
kiadott targyakért a vendég teljes anyagi felelosséggel tartozik, a kolcsonzeés ideje
alatt bekovetkezett karokat kételes megtériteni.

A Gyogyfirdé egyes szolgaltatdo egységeinek {izemeltetési rendje, valamint az
igénybevétel szabalyai jol lathato modon, esetenként piktogramokkal kiegészitve
kertiltek elhelyezésre. Az igénybevételi szabalyok be nem tartasabol adodo kar,
ill. balesetek bekovetkezéséért az lizemeltetd nem vallal felelosséget.

A Gyogyfurdo tizemelését ellendrzé szakhatdsagok rendelkezéseinek betartasa-, a
Gyogyfiirdé szolgaltatasi szinvonalanak megtartasa-, a vendégek zavartalan
kikapcsolodasa-, pihenése érdekében a vendégektol alabbi magatartast varja el az
lizemelteto:

— A Gyogyfuirdo teriiletén csak a kijel6lt helyeken szabad dohanyozni.

— A Gyogyfurdo teljes terliletén szemetelni TILOS!

— A medencékben, valamint az 06lt6zok tertiletén ételt, italt, szeszes italt
fogyasztani TILOS! Etel a Gyogyfiirdé teriiletén az arra kijeldlt helyeken
fogyaszthato.

— A medencék igénybevétele eldtt szappanos el6flirdé (zuhany), labmoso
hasznalata kételezo.

— A nem szobatiszta gyermekek a medencéket csak specialis, erre a célra
kifejlesztett iszépelenkaval vehetik igénybe.

— A medencéket csak az azok mellett elhelyezett tdjékoztatod tablan szereplo
¢életkoru vendégek, €s csak flirdéruhaban vehetik igénybe.

— A medencékbe szennyez06 forrasokat bevinni TILOS!
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— A medencékbe baleset okozasara alkalmas targyakat ({iveget, poharat, stb.)
bevinni TILOS!

— A Gyogyfurdd teljes teriiletén elhelyezett kozds hasznalata targyak
épségeert a vendégek felelosséggel tartoznak.

— A létesitmény teljes teriiletén kozerkolcsot, kozrendet sérté modon
viselkedni TILOS!

— A csuszdakat egyszerre 116 veheti igénybe.

— A csuszdak hasznalata a csuszdadr iranymutatasa, vagy a kihelyezett
piktogramok alapjan lehet.

— A csoOcsuszdat 10 éven aluliak nem hasznalhatjak.

— A csOcsuszdat 140 cm vallmagassag alatt csak szni tudok hasznalhatjak.

— A gyermekcsuszdat 8 éven aluli gyermek csak sziil6i feliigyelet mellett
hasznalhatja.

Ko6zcéli medencék és holégfiirdok hasznalata

A medencék és holégfiirdok hasznélatarol a Gyogyfiirdd pénztarainal kapnak
tajekoztatast a vendégek.

Az 0szni nem tudo és a 12 év alatti gyermekek csak felnétt feliigyelete mellett
vehetik igénybe a medencéket.

A 14 év alatti gyermekek a gyogymedencéket csak orvosi rendelvényre vehetik
igénybe, az igénybevétel céljatol fliggetlentiil.

Az 1,2 m-t meghaladé vizmélységli medencék mellett, a teljes lizemido alatt
uszodamester teljesit felligyeleti és vizbdl mento szolgalatot, aki a medence koriili
rendért és tisztasagért is felel.

Az uszomedencét csak Uszni tudok vehetik igénybe.

Az uszomedence és az élménymedence szolgaltatdsait mindenki csak sajat
felelosségére és kockazatara veheti igénybe.

Az Uszasoktatast €s uszoedzést a Gyogyfirdd medencéiben, kizarolag az
lizemelteto irasbeli hozzajarulasaval végezhetd.

A medencék és a holégflirdok homérsékletérdl, valamint a hasznalatukkal
kapcsolatos feltételekrol az azok mellett kihelyezett tablak nyujtanak
tajékoztatast.
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A medencek és a holégfiirdok eldirt homérsekletét, a Gyogyfirdd arra kijelolt
szakembere 2 oranként koételes ellenorizni. A mért értékeket a Gyogyfiirdo
héfoknaplojaban regisztralja.
A medencevizek homérséklete az eldirttdl

e gyogymedence esetén +- 0,5 °C-kal,

e cgyéb medencék esetében +- 1 °C-kal térhet el.

Ertékmegorzés, vagyonvédelem, talalt ta rgyak

Ertékmegorzési szolgaltatas igénybevételére a Gyogyflirdd teriiletén nines
lehetoség.

A flirdébelépo-jegy mellé megvasarolt szekrényjegy megvasarlasaval a vendégek
jogosultak 6ltoz6szekrény hasznalatara. A vendégek csak sajat feleldsségiikre
hagyhatnak értéket képvisel6 targyakat a megvaltott O6ltozdszekrényben, a
szekrény hasznalata nem minosil értéktargy, értékpapir, készpénz, vagy mas
vagyoni e€rték megorzésre torténd atvételének.

Az lzemeltetdé az Oltézoszekrényben elhelyezett értékekért nem vallal
felelosséget.

A vendégek az elhagyott, elveszett értéktargyaik utan a Gyogyfiirdé pénztarainal
tudnak érdeklédni. A megtalalt vagy masok altal talalt és atadott targyakat az
izemeltetd atmeneti idoszakra mego6rzi és igazolt tulajdonosa jelentkezésekor azt
részére atadja. Az lizemeltetd a talalt targy leadasakor azt nyilvantartasba veszi. A
nyilvantartas egy példanyat a leadonak is ala kell irnia, igazolva a talalt targyra, a
megtalalasra vonatkozo bejegyzések helyességét. Csak a nyilvantartasba vett
targyakeért vallal az izemeltet6 felelosséget. A nyilvantartasba vett talalt targyakat
az lizemelteté 12 honap idOtartamig megobrzi, ezt kovetGen az a4t nem vett
targyakat atadja a JegyzOnek. A talalt targyakra vonatkozéan a Polgari
Torvénykonyv (2013. évi V. tv.) 5:54-5:64§) az iranyadoak.

A Gyogyfiirdo iizemeltetésével kapcsolatban felmeriilt észrevételek

A vendégek jogosultak mind széban, mind irasban észrevételt tenni a szolgaltatas
modjara, annak minéségére, vagy a szolgaltatast végzd személyzettel
kapcsolatban, az 6ket ért sérelem, az észlelt hianyossag miatt, vagy az esetleges
tetszésnyilvanitas érdekében.

Az észrevétel megtételére a pénztarnal elhelyezett vasarlok konyvében, a
medencetérben elhelyezett vendégkonyvben, valamint személyesen az illetékes
vezetonél van lehetdség.
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Els6segélynytjtas

A Gyoégyfurdd nyitva tartasi idejében elsosegélynyujtasra kiképzett munkatarsak
tevékenykednek.

A vendégeket ért barmilyen baleset, sériilés vagy rosszullét esetén a
legkonnyebben elérhetdé Gyogyfiirdo altal alkalmazott munkatarsat kell értesitent,
aki az észlelt egészségiligyl probléma bejelentése utdn, a sériilés mértékének
megitélése nélkiil, haladéktalanul megteszi a sziikséges intézkedéseket. Megkezdi
az elsOsegélynyujtast, értesiti a felettes szerveket, tovabbi segitséget hiv. Az
elsosegélyt add személyzet minden esetben koteles megtenni mindent annak
érdekében, hogy cstkkentse a sériilés okozta kellemetlenségeket.

A Gyogyfirdében tobb elsosegélynyujtasra alkalmas helyiség van kialakitva,
melyekben elsosegélynytjtd, valamint életmentd eszk6zok vannak készenlétbe
helyezve.

Az lizemeltetd altal észlelt és tudomasara hozott rosszullétek, balesetek esetében
az lizemeltetd minden esetben kdételes az eseményrdl és az elsdsegélynyujtasrol
jegyzokonyvet felvenni, amelyet az ellatottal — é€s lehetoség szerint tanukkal —
ismertet €s aldirat.

Elsosegélynytjtdo hely a medencetérben és a gydgydszati részlegben Kkertilt
kialakitasra. Az uszodamestereknél az uszodamesteri pultban elsdsegélycsomag
talalhato.

Vizminoség, gyogyviz-osszetétel, higiéniai ellenorzések

Az Uzemeltetd 4altal iizemeltetett létesitmények Gyogyfiirdé miikodése a
mindenkor érvényben lévé kozegészségiligyi, miiszaki eldirasoknak és
jogszabalyoknak megfelelden torténik.

A szakhatosagok altal elvégzett idoszakos ellendrzések soran feltart
hianyossagokat az {izemeltetd minden esetben korrigdlja, €s az elvégzett
intézkedésekrol a szakhatosagot tajékoztatja.

Az lizemeltetd a rendszeres medenceviz minoség ellendrzo vizsgalatokat
akkreditalt laborral végezteti el, és az eldirasoknak megfeleléen, a vendégek
szamara a fopénztar kdzelében, jol lathaté modon kézzé teszi.

A vendégek minden esetben kotelesek a medencevizek mindségvédelmeének,
valamint vendégtarsaik érdekében az alapvet6 higiéniai eldirasokat betartani.
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Vegyes rendelkezések

A Gyogyfirdé muikddésére vonatkozo alapvetd rendelkezéseket a Gyogyfiirdod
tizemeltetési szabalyzata tartalmazza.

A firdében a felelos szolgalati tevékenységet ellatd dolgozok (ligyvezeto,
miszakvezeto, szaunakezeld, uszodamester, csiszdaor, medencedr, biztonsagi or,
gyogyaszati dolgozé ¢és recepcios, betegiranyitdo) kozfeladatot ellato
személyeknek tekintendok, és kozfeladatot ellatd személyekre vonatkozo védelem
illeti meg 6ket. A hazirend betartatasaért, illetve megtartasaért 6k felelnek.

Azon vendégektol, akik a hazirendben megfogalmazottakkal ellentétes
magatartdst tanuasitanak, €s magatartasukon figyelmeztetés ellenére sem
hajlandoak valtoztatni, azoktdl az lizemeltetonek jogaban all a Gyogyfiird6 altal
nyujtando szolgaltatasokat megtagadni.

Kiilonosen sulyos, vagy tobbszorosen is a jelen hazirend rendelkezéseivel
ellentétes magatartds tanusitdsa esetén az lizemeltetonek jogaban all a vendéget a
gyogyflirdobol kiutasitani.

Amennyiben az lizemeltetd sziikségesnek latja, az intézkedés foganatositasa
érdekében hatdsagi személy segitségét is igénybe veheti.

14. A fiirdo altalanos feliigyelete
Az épiilet és vizgeépészeti berendezések feliigyelete

A vizgépészeti berendezések:

A berendezések részletes ellendrzését a szakszemélyzetnek minden flirdonyitast
megeldzoen el kell végezni. A flirdd lizemelése alatt, a sziikség szerinti
gyakorisaggal, de legalabb naponta kétszer a részletes tizemellenorzést meg kell
ismeételni.

A légtechnikai berendezések:

A berendezések részletes ellendrzését a szakszemélyzetnek minden flirdényitast
megelozoen el kell végezni. A flirdo tizemelése alatt, a sziikség szerinti
gyakorisaggal, de legalabb naponta kétszer a részletes lizemellendrzést meg kell
ismételni.

UZFEMEL TETESTI SZABALYZAT
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A futéstechnikai berendezések:

A berendezések részletes ellendrzését a szakszemélyzetnek minden flirdényitast
megeldzden el kell végezni. A flirdo lizemel€se alatt, a sziikség szerinti
gyakorisaggal, de legalabb naponta kétszer a részletes tizemellen6rzést meg kell
ismételni.

A vilagitastechnikai berendezések:

A berendezések részletes ellendrzését a szakszemélyzetnek minden fiirdonyitast
megelozoen el kell végezni. A flird6 izemelése alatt, a sziikség szerinti
gyakorisaggal, de legalabb naponta kétszer a részletes lizemellenorzést meg kell
ismételni.

Villamos tiizvédelmi szabvanyossag, villamvédelem, érintésvédelem:

Az lizemeltetonek a megfeleld szakmai jogosultsaggal rendelkezé szakvallalkozd
sziikséges gyakorisag szerinti slirliséggel torténo ellendrzését és az ellendrzések
soran feltart hibak megfelel6 idon beliili kijavitasat biztositani kell.

UZEMELTETESI SZABALYZAT
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15. A fiirdo iizemeltet6 személyzete

Kozfiirdok iizemeltetéséhez sziikséges minimalis szakképesitések

Munkakor Fiird6 kapacitasa
A. B. C;
11500 fo 400-1500 fo 1400 16
Fiirdovezetd Felsofoku iskolai Kozépfoku Kozépfoku iskolai
végzettség, valamint szakiranyu végzettség
legalabb alapfoka | végzettség és S | (érettségi) €s 5 év
szakiranyu év szakmai szakmai gyakorlat
végzettség és 5 év gyakorlat
szakmai gyakorlat'
Fémérnok? Szakiranyu felsofoku Szakiranyu -
végzettség €s 5 év felsdfoka
szakmai gyakorlat végzettség
Gépész’® Kozépfoku iskolai végzettség és alapfoku szakiranyt
vegzettség vagy szakmunkas
végzettség: vizmiikezelo, vizforgatd gépész
Uszodamester Kozéptoku iskolai végzettség és Uszoémesteri vagy
GszOmesteri vagy uszodamesteri vizsga uszodamesteri
vizsga
Flirddorvos A furdogyogyaszati részleg vezetod orvosa a
gyogykezelésnek megfeleld szakiranyu képzettséggel
rendelkezzék (reumatologus, fizioterapias vagy
mozgasszervi-rehabilitacios szakorvos)
Gyogymasszor Kozépfoku iskolai végzettség és gydgymasszor vizsga
MasszOr MasszOr vizsga
Fizioterapias Kozépfoku iskolai végzettség és szakiranyl apoloi vagy
apolo vagy asszisztensi végzettség
asszisztens

' Ha a kézfiirdének van fomérndke, kézépfoku végzettség is elfogadhato, de a
legalabb alapfoku szakiranyl végzettség ebben az esetben is kotelezo.
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2 Fémérnokre az A. kategoriaban feltétleniil sziikség van, ha viztisztito-forgatd
berendezés van a kozflirddben. Szakirany( fels6fokt végzettségnek szamit:
gépész-, villamos-, épitdmérndk, épiiletgépész tizemmérndk. Egyébként, ha a
kozfiirdében viztisztito-forgatd berendezés nincs, az A. és B. kategoriaban
(épiiletgépész) technikus is betdltheti ezt az allast. Ez utobbi esetben a B.
kategdriaban gépészre nincs sziikség.

3 A C. kategoridban, ha nincs vizforgato berendezés, gépészre nincs sziikség, ha a
kozflirdo biztonsagos lizemeltetése gépek alkalmazasa nélkiil is megoldhato (pl.
tigyeletes vizvezeték-szerel6 rendelkezésre all.

Munkakorok megnevezése

Ugyvezeté igazgatd
Miiszaki vezet6/FOmérndk
Gazdasagi vezeto
Gazdasagi tigyintézo
Firdovezeto

Egészségligyi dgazatvezetd
Marketing menedzser
Ugyfélkapcsolati menedzser
Pénztaros

Uszodamester

Csuszdaor

Gépész

Takarito

Masszor

Gyogytornasz
Fizioterapias asszisztens
Szauna kezel6

Karbantarto

Pedikiiros

Fitness wellness instruktor

A furdoben alkalmazott szakszemélyzet szakmai képesitését igazold okiratok
masolatait az alkalmazottak személyi anyagaban, a flird6 igazgatési kézpontjanak
irodahelységében, a helyszinen kell tarolni, az ANTSZ Viarosi Intézetének, mint
az lizemeltetési szabalyzat mellékletét meg kell kiildeni, azonkiviil a személyzet
személyi valtozasa esetén a valtozasokat be kell jelenteni.
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16. A munkaegészségiigyi alkalmassagi dokumentacié

A munkaalkalmassagi vizsgalatok kovetelményei

A fird6é iizemeltetd személyzetének alkalmazasat a munka-alkalmassagi
vizsgalatnak kell megel6znie. A vizsgéalat soran az alkalmazott nyilatkozni
koteles, hogy az alkalmazasat befolyasold egyészségi allapotara vonatkozd
semmilyen koriilményt nem tagadott el.

A munka-alkalmassagi vizsgéalatok elvégzésére az lizemeltetonek foglalkozas-
egeszségligyi szakorvost kell alkalmaznia, aki részére lehetdvé kell tenni, hogy az
alkalmazottak munkakoriilményeit, a technoldgiai folyamatokat megismerje. Az
elvégzendd ellendrzd vizsgalatok kiterjesztésének mértékét a szakorvos hatarozza
meg.

Az idészakos munkaegészségiigyi vizsgalatok rendje

A munkaegészségligyi vizsgalatokat évente kell megismételni és az ezt tartalmazo
dokumentaciot az lizemeltetd igazgatasi kozpontjaban, ellendrizheté modon kell
tarolni.

A munkaegészségiigyi dokumentacio tarolasanak rendje

A dokumentacio6 vezetését naprakészen kell végezni, annak az {izemelési napldval
¢s a munkavégzés munkaligyi okmanyaival meg kell egyezni.

A munka-alkalmassagi iratok dokumentaciok tarolasi helye a fiird6 igazgatasi
koézpontjanak irodahelységében, a helyszinen.

17. Eletvédelem, balesetbiztonsag

Vizbefiilas, odaszivas elleni védelem, megel6zés

A vizbefulas megel6zésére a medencek bejaratanal és a medence jellemzé
pontjain ki kell irni tajékoztato tablara a viz mélységét és jellemz6 helyeken a
hémérsékletét.

A medencék mellett, ahol a viz mélysége az 1,2 métert meghaladja, hozzaférhetd
helyen mentdeszkozoket kell elhelyezni.

e mentodvet

e ment6 rudat

Az eszkdzoket olyan éllvanyra kell elhelyezni, hogy azok jol lathatoak és gyorsan
alkalmazhatok legyenek.

UZEMELTETESI SZABALYZAT
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Az odaszivas elleni védelemrol valo gondoskodas keretében a medencét feliigyeld

uszomesternek folyamatosan figyelni kell, hogy az élményelemek szivonyilésai

mind szabadok-e, ¢s a védoracsok a helyilikon rogzitett allapotban vannak.

A leiirité nyilasok védoracsainak rogzitettségeére folyamatosan kell feliigyelni.

A medencék vizének leengedését csak akkor szabad megkezdeni, azaz a leliritd

szerelvényt megnyitni, ha az iszomester meggy6z06dott arrdl, hogy a medencében

ember nem tartozkodik. Ezt az ellendrzést személyesen kell végeznie, annak
felelOsségét masra at nem harithatja.

Ha a medence leiiritését megkezdték és a flirdd lizemel, a medence mellett

folyamatos Uszomesteri felligyeletet kell biztositani, hogy ember abba be ne

juthasson.

A lelirités alatt all6 medencét a kovetkezo esetekben nem kell feltigyelni:

e Ha a flird6é a vendégek szamara nincs nyitva és
ha a medencetér zart és abban ember nem tartézkodik, a medence kozvetlen
kozelébe ember fizikailag nem juthat.

e Ha a flirdé a vendégek szamara nincs nyitva €s
ha megfeleléen képzett szakszemélyzet van csak a medencetérben, akik
kioktatasa megtortént.

e Ha a flirdo a vendégek szamara nincs nyitva ¢s
ha a szabadtéri medence jol lathatd, jelképes koriilkeritéssel van letirités
alakalmaval bekeritve, a hasznalatanak tilalma és a lelirités felirattal barmely
iranybol lathatéan ki van tablazva és a lato-kozelben megfeleléen kiképzett
szakszemélyzet tartozkodik.

Balesetvédelem

A fiirdo lizemelésével kapcsolatos sajatossagokra kiilon tigyelni kell, ezeket a
baleseti veszélyforrasokat az lizemeltetdé személyzetnek folyamatosan el kell
haritani és azok veszélyeire sziikség esetén a vendégkozonség figyelmét a
veszélyhelyzet helyszinén, célszeri ¢és alkalmas helyen kifliggesztett
figyelmezteto tablakkal fel kell hivni:
e A vizes burkolaton valo elcsuszas veszélye.
e A medencékbe valo ugras veszélyei.
e A mély viz és az Uszni nem tudas veszélyei.
e A felheviilt testtel valo vizbemeriilés veszélyei.
e A meleg vizben val6 hosszu tartozkodas veszélyei.
e A medencékben valo helytelen viselkedés, labdazas és erOszakos jatékok
veszélyei
A vizben tartézkodas ajanlott ideje

o 35 °C —nal melegebb vizben 20 perc

o 32-35°C vizhomérsekleten 40 perc
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A tovabbiakra nézve az altaldnos balesetvédelemre, munkabiztonsagra és
egészségveédelemre vonatkozo eldirasokat kell betartani.

Elsosegélynyijtas

A firdo lizemelése idején a személyzet egy tagjanak mindenképpen kell
rendelkeznie olyan szakmai képesitéssel hogy az elsOsegélynytjtasban jartas
legyen, a rendelkezésre allo elsdsegély nyujtd eszkézoket alkalmazni tudja. A
flirdében hozzaférhetd helyen kell tartani elsésegély nyujtas céljara berendezett
kotszeres ladat.

Az elsosegély nyujtasahoz sziikséges felszerelés jegyzékét a foglalkozas-
egészségligyi szakorvosnak kell osszeallitania. A jegyzéket az ANTSZ Varosi
Intézetének be kell kiildeni, a felszerelés folyamatos meglétérdl az lizemeltetonek
kell gondoskodni. Annak meglétét az elsdsegélynyjté személy minden
furdonyitas elott koteles ellenorizni.

Az els6segélynytjtasban jartas munkatars tartézkodasi helyét, elérhetdségét a
tiirdd bejaratanal ki kell fliggeszteni.

A mentok ¢és katasztrofavédelmi szervek elérhetoségének modjat a flirdd
bejaratanal szintén ki kell fliggeszteni.

Az elsosegély nyujtasara kiképzett alkalmazottak névsorat, a képesitésiiket
igazold okiratok masolatdnak csatolasaval az ANTSZ Varosi Intézetének be kell
jelenteni. A flirdd nyitva tartdsa idején a bejelentett személyek koziil legalabb
egynek mindig a flirdd teriiletén, a kijelolt els6segélynyujto helyen, vagy annak
kozelében, elérheto kozelségben kell tartozkodnia.

A baleseti naplo vezetése

A fuirdében tortént balesetekrol, az elsosegély nyujtasi beavatkozasokrol és a tett
intézkedésekrol naplot kell vezetni.

Minden esetben fel kell jegyezni a sériilt személyi adatait és a sériilés modjat, a
sériilés okaival egylitt, valamint a tett intézkedéseket.

18. A vendég, Vasarlok Konyve kezelése

A vendégek panaszainak Dbejegyzésére a fogyasztovédelemrdl —szolo
Jogszabalyoknak megfelelé vasarlok konyvét a flirdé bejarati pénztaranal kell
elhelyezni és arrdl a vendégkozonséget jol lathato helyen kifliggesztett tablan, kell
tajékoztatni.

Vendégkonyv all rendelkezésre a medencetéren az uszodamesterek asztalanal.
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19. Veszélyes anyagok kezelése

A furdd tizemeltetése kapcsan hasznalt veszélyes anyagok jegyzékét a 44/2000.
(XII. 27.) EiM rendelet eldirasainak megfeleloen az jarasi népegészségiigyi
osztalynak be kell jelenteni.

Az egyes felhasznalt vegyszerek biztonsagi adatlapjat és alkalmazasi engedélyét a
vegyszer tarolasi helyén ki kell fliggeszteni, annak tartalmara a személyzetet ki
kell oktatni.

Veszélyes kémiai anyagok kezelése, tarolasa, hasznalata:

A 2000. XXV. tv. A kémiai biztonsagrol hatalya ala tartozo veszélyes anyaggal,
veszélyes készitménnyel végzett tevékenység megkezdése el6tt az ANTSZ
teriiletileg illetékes intézetének be kell jelenteni.

A veszélyes anyaggal, illetéleg veszélyes készitménnyel végzett tevékenység
elozetes bejelentése nem helyettesiti a veszélyes anyag, illetve veszélyes
készitmény felhasznalasahoz sziikséges egyeb hatosagi engedélyeket.

A bejelentést meg kell ismételni a bejelentd, illetdleg a bejelentett tevékenység
azonositasahoz sziikséges barmely adat megvaltozasa esetén.

A veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyait a 44/2000. ( XII 27.) EiM
rendelet tartalmazza. A veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel
végzett tevékenységet a 44/2000. .27.) rendelet 13.sz. mell. 1.p. szerinti adatlapon
kell bejelenteni.

A veszeélyes anyagokkal, illetleg veszélyes készitményekkel foglalkozas szeriien
végzett tevékenység, a felhasznalt anyag vagy készitmény adatait tartalmazé
magyar nyelvii Biztonsagi Adatlap birtokaban kezdheté meg.

A munkahelyi egészség és biztonsag, illetdleg a kornyezetvédelem érdekében
sziikséges intézkedések megtétele céljabol a veszélyes anyag magyar nyelvii
biztonsagi adatlapjanak a munkahelyen, illetve a felhasznalas helyén, a
munkavallalok éltal hozzaférhetd helyen rendelkezésre kell allni.

A vizbe juttatashoz eldkészitett vegyszer adagolasahoz csak biztonsagosan
miik6do késziiléket szabad hasznalni.

Veszélyes anyagokkal végzett tevékenység megkezdése eldtt, a tevékenységet
végzoket a biztonsagi adatlap tartama alapjan a veszélyforrasokra, egyéni
védoeszkozok hasznalatara, munkabiztonsagi, tiizvédelmi, kornyezetvédelmi
eldirasokra, elsdsegélynyujtasra, hulladékkezelésre ki kell oktatni.

A cimke nélkiili, vagy jelolés alapjan nem egyértelmiien azonosithat6 veszélyes
anyagot ismeretlennek kell tekinteni, és az azonositas megtorténtéig " NEM
HASZNALHATO FEL"felirattal kell ellatni.

UZEMELTETESI SZABALY/ZAT
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A szabalyzatban megnevezett veszélyes anyagok tarolasa kiilon helyiségekben
van megoldva, kiilonds tekintettel a pelyhesité vegyszerre.

Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok a vizkezeld szerek gongyolegén kiviil nem keletkezik.
Ezek gyflijtése a létesitményben kijel6lt tarolé helyen valdsul meg, ahonnét az
elszallitas visszaszarmaztatassal a beszallitéval megtorténik.

A veszélyes hulladékok nyilvantartasat naprakészen, folyamatosan kell végezni.
Az anyagmérleg, ill. a veszélyes hulladékok keletkezése nyilvantartas folyamatos
vezetése mellett torténik.

A nyilvantartdsnak tartalmaznia kell:

a beérkezett veszélyes anyag mennyiségeét,

a beérkezés idejét

a napi felhasznalast

a napi készletet

a kiliriilt gongyoleg, veszélyes hulladék keletkezési idejét
a helyi veszélyes hulladék raktarba valé atadas idejét.

A veszélyes hulladék elszallitasara a jogosultsaggal rendelkezd szolgaltatoval
kotott szerzodést a flirdo veszélyes hulladékara vonatkozoan ki kell egésziteni és
a szerzodeés masolatat a z ANTSZ Virosi Intézetének meg kell kiildeni.

20. Hulladékok kezelése

A firdoben a hulladékkezelésre hulladékgyijtoket kell elhelyezni.

Az elhelyezésre keriilo hulladekgytijtok:

Epiileten beliili hulladékgyiijtdk

Valamennyi helységben el kell helyezni a keletkezé hulladék mindségének
megfelelden zart, moshato edényt. Az edények teteje vagy billend, vagy labbal
nyithato.

A medencetérben hulladékgytijté edényt kell elhelyezni, amelyek mianyag
zsakkal vannak kibélelve.

A biifékben a keletkezd hulladékokat is megfelel6 modon kezelni kell.

Szabadtéri hulladékgytijtok
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A burkolt pihendtereken 10 m-nél nagyobb tavolsag két edény k6zott nem lehet.
A parkositott teriileten a sétautak mentén 50 m-ként kell egy edényt elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot legalabb négyodranként, de az egyes edények megteltekkor
mindenképpen ki kell tiriteni.

A teriiletrol Gsszegytijtott hulladékot az elkiilonitett helyen tarolt konténerbe kell

gyljteni.

A kommunalis hulladék elszallitasara kozlizemi szolgaltatoval kotott szerzodést
az ANTSZ Virosi Intézetének meg kell kiildeni.

Kommunalis Hulladék elszallitasat az VG Kft. — 5310 Kisujszallas Kossuth Lajos
u. 74. — végzi, szerzddeés alapjan.

Rovar és ragcsalo irtas:
Rovar Ragesalo irtast az Eximo Kft. — 3400 Mezdékovesd, Dohany Gt 4. — végzi,
szerzOdes alapjan.

21. Zaro rendelkezések

A mellékletben €s az tiizemeltetésben idokézben bekovetkezett valtozasokat
folyamatosan, kotelezden at kell vezetni.
Az Uzemeltetési Szabalyzatot az fiirdd vezetésége hozzaférhetd helyen koteles

tarolni.

Kisujszallas, 2021.majus 31.

L

Kecze Matyas
ligyvezeto

UZEMELTETESI SZABALYZAT




